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Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -- Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL N' 014/2017 l a Alteração

Denominação

CNPJ/CPF n'

Endereço

E-mail:

Cidade '\ Estado

Fax:Telefone

Responsável por contato

Obtivemos, através do acesso à página vwwv.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada

Local de de 2017

Assinatura

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao
Departamento de Licitações e Contratos, pelo e-mail
esther@jag uari u na .sp .gov. br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da
responsabilidade da comunicação por meio de e-ma// de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como
de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer
reclamação.
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la ALTERACAO

Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos motores
e bombas de recalque de água.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preço global

ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes e credenciamento); 15 de março
de 2017, às 14:00 horas.

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES: Rua Alfredo Bueno n. 1235 -- Centro, na sala de sessão pública do
Departamento de Licitações e Contratos

Dotação Orçamentária: 121 18.541.10.2029 339030.25

FUNDAMENTO LEGAL: Este certame será regido pela Lei Federal n' l0.520, de
17 de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de Junho de 1993, pela Lei
Complementar n' 123/2006, alterada pela Lei Complementar no 147/2014 (Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas), e Decreto Municipal n' 2509/2006.

A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial e receberá
os envelopes "A" (PROPOSTA DE PREÇOS) e "B" (HABILITAÇÃO), no localacima indicado

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES:
l .l Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS

ANEXO 1 - Especificações e quantitativos=
ANEXO ll -- Modelo de Proposta de Preçosl
ANEXO 111 -- Declaração de microempresa ou empresa de pequeno portes
ANEXOIV-MinutadeContrato: '
ANEXO V - Termo de Ciência e Notificaçãol
ANEXO VI -- Planilha com Valores Estimados.

2. OBJETO:
2.1 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos motores e
bombas de recalque de água, conforme quantitativos e descritivos contidos no
Anexo 1, incluindo peças para motores, bombas, painéis e todos os equipamentos
específicos

3. PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO: x'
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3.1. O objeto deverá ser realizado pelo período de 12 (doze) meses, a partir da
assinatura do contrato, podendo ser renovado à critério da Prefeitura.

3.1.1. Ocorrendo a renovação, poderá ser aplicado após os primeiros 12 (doze)
meses, reajuste com base no IGPM/FGV

3.2. Fica a LICITANTE VENCEDORA responsável pela retirada dos motores,
bombas de recalque de água e equipamentos de suas localizações (linha de
tubulações e base de fixação), bem como sua recolocação (instalação, fixação de
tubulações, montagem, alinhamento e o start-up), exceto para os itens em que
seja determinada a realização de serviço no local. Os serviços elétricos que se
fizerem necessários para a retirada/recolocação, deixando o equipamento em
perfeito funcionamento, também será de total responsabilidade da contratada
qualquer custo adicional decorrente desses serviços.

3.3. A LICITANTE VENCEDORA deverá devolver o equipamento após as
manutenções em até 03 (três) dias após sua retirada. (Instalação, fixação das
tubulações, montagem, alinhamento e start-up).

3.4. A LICITANTE VENCEDORA deverá atender as solicitações de emergência
(24 horas, feriados e finais de semana).

3.5. O fornecimento de EPI'S (Equipamento de Proteção Individual) que se
fizerem necessários para o manuseio dos motores, equipamento e materiais bem
como a sua obrigatoriedade de uso, será de total responsabilidade da LICITANTE
VENCEDORA, sem o qual não poderão efetuar os serviços.

3.6. A LICITANTE VENCEDORA deverá emitir relatórios técnicos de manutenção
especificando os serviços realizados e a serem executados, bem como peças
substituídas e a substituir, bem como serviços complementares da manutenção.
assinado pelo técnico responsável.

3.7. A LICITANTE VENCEDORA deverá garantir a qualidade das peças e
serviços necessários utilizadas nas manutenções em situações normais de rotina

3.8. As peças utilizadas/instaladas na manutenção dos equipamentos deverão ser
novas e originais, ou em conformidade com os padrões originais de fabricação,
como medidas, material de fabricação, dentre outros parâmetros inerentes às
peças

3.9. As peças danificadas deverão ser entregues juntamente com o equipamento
consertado no devido local no qual foi retirado.

3.11. As manutenções/serviços deverão ser executadas sem comprometer os
serviços de abastecimento de água, e deverão ser acompanhadas por um
responsável do respectivo local.
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3.10. A LICITANTE VENCEDORA deverá seguir o cronograma de manutenção
pré-determinado pela SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, podendo ser alterado
de acordo com as necessidades desta Secretaria ou de acordo com a LICITANTE
VENCEDORA.

3.12 VISITA TECNICA
3.12.1 Para perfeita execução do objeto, a licitante deverá ter conhecimento do
local e serviços mediante VISITA TÉCNICA, a qual será realizada até o dia 15 de
março de 2017

3.12.2 Para agendamento da visita, a licitante deverá entrar em contato com
Mana Tereza, através do telefone: (19) 3837-1894.

3.1 2.3 A visita técnica deverá ser realizada obrigatoriamente por profissional
que a licitante repute adequado, munido de credenciamento.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar da licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto
licitado e as empresas ou estrangeiras em funcionamento no país, sendo vedada
a participação de:

4.2. Consórcios

4.3. Empresas declaradas inidõneas para licitar a qualquer órgão ou entidade da
Administração direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipall

4.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de
Jaguariúnal

4.5. Empresas com falência decretada ou em recuperação judicial

4.6. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal
de Jaguariúna

5. CREDENCIAMENTO
5.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, será realizado o
credenciamento e recebimento dos envelopes dos proponentes.

5.1.1 0 documento de credenciamento, contrato social e/ou procuração deverão
ser entregues juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente, fora dos enve
lopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "HABILITAÇÃO"

5.1 .2 Quando se tratar de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá
apresentar instrumento constitutivo no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, sendo:
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5.1 .2.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial

5.1.2.2 Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subseqüentes,
devidamente registradosl

5.1.2.3 No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária tipo S/A): Ato
Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhados de
documentos de eleição de seus administradores em exercícios

5.1.2.4 Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): e Sociedade Cooperativa
Inscrição do Ato Constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em
DYnb rr l r l r\ '

5.1.2.5 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil
Decreto de autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente.

5.1.3 Quando se tratar de Procurador, instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, do qual constem poderes
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame.

5.1 .3.1 0 instrumento de procuração deverá estar acompanhado pelo instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada na cláusula 5.1 .2. e seguintes.

5.2 A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a
desclassificação ou habilitação do proponente. Neste caso, o representante ficará
apenas impedido de se manifestar e responder pelo proponente durante os
trabalhos.

5.3 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa

5.4 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte

a) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte visando ao
exercício da preferência prevista na Lei Complementar n' 123/2006, alterada pela
Lei Complementar n' 147/2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no ANEXO 111 deste Edital, e apresentar FORA dos envelopes
''PROPC)STAS DE PREÇOS" e ''HABILITAÇÃO"

5.5 0s cjocumentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e
juntados ao processo administrativo
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Prefeitura do Município e Jaauariúna

5.6 Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários, bem como não serão
recebidos os envelopes propostas de preços e habilitação.

5.7 0 Licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentos defeituosos, ficará impedido de participar da fase de lances verbais,
de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito
de interpor recurso, ficando mantido, portanto, os preços apresentados na
proposta de preço escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação
das propostas e apuração do menor preço global

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1 . Os Envelopes "A" -- PROPOSTA DE PREÇOS e "B" - HABILITAÇÃO deverão
ser apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, contendo
preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa:
ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO N.o 01 4/201 7
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ N.o

ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO N.o 014/2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ N.o

6.2. A ausência dos dizeres na parte externa dos envelopes, não constituirá
motivo para desclassificação do proponente que poderá inserir as informações
faltantes

6.3. Caso eventualmente ocorra à abertura do envelope B - Habilitação antes do
envelope A -- Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes,
será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre
por todos os presentes.

7. CONTEUDO DOS ENVELOPES
7.1. O Envelope "A" -- PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta do
proponente de acordo com o disposto no item 8 deste Edital

7.2. O Envelope "B"
o item 9 deste Edital

HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata

8. ENVELOPE A - PROPOSTA
8.1.1 A proposta propriamente dita, em uma via, redigida em português de forma
clara e detalhada, sem.emendas ou usuras. assinada em seu final pelo
representante legal da proponente e rubrica nas demais folhas, e deverá conter:
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8. 1 .2 Raz
Municipall

ão social endereço completo, CNPJ/MF e Inscrição Estadual ou

8.1 .3. Número do pregão

8.1.4. Local, data, assinatura e identificação do responsável, com sua respectiva
funçãol

8.2. Valor unitário, valor total para todos os itens e valor global, em moeda
corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transportem conforme modelo
de proposta em Anexo l.

8.2.1. Os valores unitários a serem propostos não poderão exceder aos valores
unitários constantes em planilha de preços estimados (ANEXO VI).

8.2.2. As propostas que consignarem valores unitários superiores aos constantes
do ANEXO VI, serão desclassificadas.

8.2.3. Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura da sessão pública do Pregãol

8.3. A proposta de preços deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado.

8.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo acentos pleitos de acréscimos a qualquer título.

8.5. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de
validade das propostas/lances, a Pregoeira poderá solicitar que os proponentes
estendam o período de validade das propostas/lances para um período específico
adicional. Essa solicitação, bem como as respostas dos proponentes serão feitas
por escrito. O proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência
da participação no processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas
penalidades por tal ato.

8.5.1. O critério de julgamento das propostas de preços será o de MENOR
PREÇO GLOBAL, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato
convocatório.

8.5.2. Serão desclassificados os lances finais ou. na inexistência de lances. as
propostas iniciais que apresentarem preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, quando comparados aos preços de mercado, pesquisador pelo
órgão interessado

8.5.3. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas de preços

7
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8.5.4. Que não atenderem às exigências do edital e seus ANEXOS ou da
legislação aplicávell

8.5.5. Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamentos

8.5.6. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às
condições estabelecidas neste edital

9. ENVELOPE B - HABILITAÇÃO
9.1. Será considerado habilitado o proponente que, declarado vencedor
apresentar os documentos relacionados nos itens 9.4 a 9.5.2. deste edital

9.2. Constituem motivos para habilitação dos proponentes

9.2.1 . a não apresentação da documentação exigida para habilitação

9.2.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido

9.2.3. a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial)
com exceção do previsto no subitem 9.3.21

9.2.4. o não cumprimento dos requisitos de habilitação

9.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou,
excepcionalmente autenticado, pela Pregoeira ou um dos membros da equipe de
apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda. extraídos via
i ntn rnot

9.3.1. Para os documentos que não contenham prazo de validade expresso,
serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data de sua
apresentação.

9.3.2. O proponente poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede)
e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos
correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a
mesclagem de documentos de estabelecimento diversos, exceto a Prova de
Regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado
desses tributos.

9.3.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados
ordenadamente, numerados seqüencialmente por item da habilitação, de modo a
facilitar sua análise

9.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista \
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A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
relativo à sede (matriz) ou domicílio (filial) do proponente.

9.4.2. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação e de
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda Qy Certidão
Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado gy
Declaração de isenção Qg de não incidência assinada pelo representante legal da
licitante, sob penas da lei.

9.4.3. Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social --
INSS em nome do licitante, as quais deverão ser comprovadas através da
apresentação de CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN
Expedida pela Secretaria da Receita Federal, com prazo de validade em vigor

8.4.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela
Caixa Económica Federal.

9.4.5. Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista
demonstrando situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela
legislação trabalhista, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT

9.4.6. Declaração assinada por representante legal do proponente de que não
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.

9.5. Outros documentos:
9.5.1 01 (um) ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica emitido por Pessoas
Jurídicas de interesse público ou privado em nome da licitante, que comprove(m)
a execução de objeto similar ao constante neste Edital.

9.5.2 Atestado de visita técnica original ou cópia autenticada, emitido pela
Prefeitura do Município de Jaguariúna, conforme Cláusula 3.12 deste Edital

9.6. As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou
Certidão Positiva com efeitos de Negativa

9.6.1 . Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a
existência de créditos não vencidosl em curso de cobrança executiva em que
tenha sido efetivada a penhorar ou cuja exigibilidade esteja suspensa por
moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos
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termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de
medida liminar em mandado de segurança ou em qualquer outra ação.

9.6.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigido para efeito de assinatura de contratos

9.6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida
para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restriçãol

9.6.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da
homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta
Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativas

9.6.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.6.4
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
legais, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública,
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

10. DA SESSÃO PUBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
10.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública
para recebimento das propostas de preços, da documentação de habilitação,
podendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo
credenciamento, nos termos do item 5 deste edital

l0.2. Feito o credenciamento, a Equipe de Apoio receberá também, se houver, a
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando o exercício
de preferência, após será realizada à abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços, sendo as mesmas rubricadas e analisados por todos os
presentes.

1 0.2.1 . Durante a análise não será aceita manifestação verbal dos representantes
credenciados, sendo tal manifestação permitida em momento oportuno, ou seja,
antes da adjudicação do objeto.

l0.3. O tempo para formulação de lances verbais e para determinação do valor
entre lances será acordado entre os credenciados e a Pregoeira, por ocasião do
início da Sessão Pública

1 0.4. Em seguida. identificará a proposta de menor preço global

l0.5. As propostas com valor por hora superior em até 10% (dez por cento) da
proposta de menor preço, não irão para a fase de lances.
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l0.6. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos do item l0.5
deste edital, serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores
convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.

l0.7. Em caso de empate de melhores propostas, na hipótese do item anterior,
todos os proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos
lances verbais.

l0.7.1 Não será permitido uso de quaisquer meios de comunicação
eletrõnicos (aparelhos celulares, rádios, palm top, internet e similares) para
realização de consultas quanto aos lances a serem ofertados, evitando
assim a extensão desnecessária ao procedimento licitatório.

l0.8. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
formulados de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço global.

1 0.9. A Sra. Pregoeira convidara individualmente os proponentes classificados. de
forma sequencial, a apresentar lances verbais em valor inferior ao da última
proposta, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais.
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.

10.10. 0 encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela
Pregoeira, os proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos
lances

10.10.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência
às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

10.10.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de
preços apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificadas

lO.lO.1.2 A microempresa e empresa de pequeno porte cuja proposta for mais
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a
melhor oferta.

a) para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de
preclusãol

b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo

11
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estabelecido no subitem "a", será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova
propostas

bl) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem
igual valor, respeitada a ordem de classificação.

lO.l0.2 0 exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a
melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno portes

lO.l0.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serão retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à
licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4', inciso XXlll, da Lei l0.520/02
sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver
participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas
propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item lO.lO.l .l l

a) na hipótese de não-contratação da microempresa e empresa de pequeno
porte, e não configurada a hipótese prevista no item lO.l0.3, será declarada a
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.

10.1 1 . A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar
lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do
proponente da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço
apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação das propostas, sempre
verificando o exercício de preferência da microempresa e empresa de pequeno
porte

lO.12. Casos não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço global e os valores estimados para a
licitação.

lO.13. Quando comparecer um único proponente ou houver uma única proposta
válida, caberá à Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado

lO.14. Declarada encerrada a etapa de lances a Sra. Pregoeira examinará a
aceitabilidade do preço da classificada. decidindo motivadamente a respeito.

lO.15. Considerada aceitável a proposta de menor preço global, obedecidas as
exigências fixadas no edital, será declarado vencedor, após será aberto seu
envelope contendo os documentos de habilitação, para confirmação das suas
condições habilitatórias.

1 0.16. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital e
o melhor preço global, o licitante será declarado vencedor, desde que, não ocorra
nenhuma manifestação motivada dos demais representantes.
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lO.16.1 Adjudicado o objeto, a Licitante vencedora fará a decomposição do
valor global em valores unitários e valores totais por item.

lO.17. Se o proponente desatender às exigências habilitatórias a Pregoeira
examinará a oferta subsequente, verificando a habilitação do proponente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de um valor que
atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

lO.18. Nas situações previstas nos itens lO.ll, lO.12, 10.13 e lO.16 deste edital,
a Sra. Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido melhor preço global.

lO.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para
livre exame e rubrica

l0.20. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita antes da
declaração do licitante vencedor, com registro em ata da síntese das suas razões,
quando então, dependendo do resultado da consulta, a licitação seguirá um dos
destinos constantes do item 1 1 deste edital

l0.21. O recurso contra decisão da Pregoeira e sua equipe de apoio terá efeito
suspensivo.

l0.22. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos ates
nsuscetíveis de aproveitamento.

l0.23. A falta de manifestação motivada do proponente na sessão importará a
decadência do direito de recurso.

l0.24. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de
cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes habilitação
devidamente rubricados pelos presentes, ficarão sob a guarda da Prefeitura
Municipal, sendo exibidos aos proponentes na reabertura da sessão ou na nova
sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos

1 1. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Caso não haja recurso, a Sra. Pregoeira, na própria sessão pública,
adjudicará o objeto ao autor do menor preço global, encaminhando o processo
para homologação pela entidade competente.

11.2. Caso haja recurso, os interessados deverão protocolar razões no
Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, no prazo de três dias,
contados do dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais
proponentes desde logo intimados a apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos

13
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11.2.1 0 recurso indeferido pela Pregoeira, será submetido a entidade
competente que poderá ratificar a decisão da Pregoeira e consequentemente
adjudicar e homologar o objeto, ou retificar a decisão, determinando a reparação
de algum ato realizado no procedimentos o ato será refeito, dando-se continuidade
ao certame a partir da correção do vício

11.2.2. O recurso deferido pela Pregoeira, convencendo-se da necessidade de
reforma da decisão, retomará a fase questionada. corrigindo o vício processual e
dando prosseguimento ao certame

12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Homologada a licitação. o adjudicatário assinará o Contrato que compõe o
ANEXO IV, constando as condições e forma de pagamento, as sanções para o
caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, fazendo a mesma
parte integrante deste Edital

12.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua
proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Contrato,
será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

13. DO PAGAMENTO
13.1. A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA, conforme serviços
executados apresentará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), a qual será encaminhada
para ser rubricada pelo Secretário de Meio Ambiente.

13.1.1. A Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) deverá ser enviada para o seguinte
endereço eletrõnico: dae.adm@)jaguariuna.sp.aov.br. com cópia para

13.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do
Pregão, bem como o número do Contrato.

13.3. O pagamento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior á data
de apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e).

13.4 Deverá ser obrigatoriamente anexada à Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e),
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a
qual serão efetivados os pagamentos.

13.4.1 Não será aceita a indicação de Conta Poupança

1 4. PENALIDADES
14.1 A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar o Contrato
quando enviada dentro do prazo de validade de sua proposta ensejarão
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1 4. 1 .1 . Cobra
equivalente a

nça pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial
1 0% (dez por cento) sobre o valor total do vencedor

de multa

14.2. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa.
sendo que, a sua aplicação não exime a Licitante vencedora da reparação das
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura

14.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
demais, quando cabíveis.

14.4. Na apresentação de documentação inverossímil ou cometer fraude. o
proponente ou contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do
ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que
poderão ser aplicadas cumulativamente:

14.4.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
Prefeitura, que será concedida sempre que o responsável ressarcir a mesma dos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de até 05 (cinco) anos.

14.4.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da
entidade Licitadora, ficarão assegurados a mesma os direitos elencados no artigo
80 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 . As proponentes deverão observar todas as cláusulas deste Edital, uma vez
que o seu descumprimento acarretará às sanções previstas na legislação
brasileira. Aqueles que agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas
em Lei

15.2. O objeto deverá ser executado rigorosamente dentro das
especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo que a
inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das
penalidades contratuais.

1 5.3. Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de

15.3.1. Adiar a data de abertura do presente Pregão, dando conhecimento aos
interessados, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes
da data inicialmente marcadas

15.3.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer
tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público,
dando ciência aos interessadosl
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1 5.3.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este
Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das
propostas, a contar da publicação das alterações.

15.4 A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das
normas deste Edital e seus anexos, bem como na observância dos preceitos
legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso

15.5. É facultada a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada á inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no
ato da sessão pública.

15.6. O presente Edital e seus anexos serão disponibilizados para consulta, ou
para aquisição, ao preço de R$ 14,00 (catorze reais), a partir do dia 10 de março
de 2017, no Departamento de Licitações e Contratos, à Rua Alfredo Bueno n'
1235 -- Centro, das 8:00 às 16:00 horas, sendo fornecido o respectivo
comprovante de aquisição. Será ainda disponibilizado, sem ónus no portal
eletrõnico: www.licitacoes.iaauariuna.sp.aov. br

1 5.7. A proponente que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus
anexos deverá solicita-los por escrito, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois)
dias úteis antes da data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão
atendidos, dentro do menor prazo possível, pela Prefeitura Municipal que
comunicará por escrito aos demais interessados que tenham retirado os Editais.
No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes
deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto,
posteriormente, qualquer reclamação. Enviar pedidos de esclarecimentos para o
endereço e/ou telefones descritos abaixo:
Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Rua Alfredo Bueno n' 1235 - Centro, Tel
(19) 3867-9801 ou (19) 3867-9780, no horário compreendido das 08:00 as 16:00
horas, ou através do e-mail: esther(@iaquariuna.sp.qov.br

1 6. DO FORO
1 6. 1 Fica eleito o Foro da
serão propostas as ações oi

atado de São Pauloariuna

9bfigagóes deste Edital

Jag.!iáriúna, 10 de março de

:rdes Reis

onde

2017

M
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ANEXOI ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

Item 01 - Coniunto de Motor e Bomba KSB RDL 200-500B
02 Bomba KSB RDL 200-500B - 630 m3/h
02 Motor WEG - 450 CV - 1770 RPM - mod. AGA 280 D

Bomba n' 05 e n' 06

Quant Descrição peças para bombas / motores

02

02

02

02

02

02

02

02
04

Tampa do mancal ref 360.2 ]Corpo do mancal ref 350

Tampa do manual ref 360.1

Anel Cadeado Ref. 458

Jogo de anéis de desgaste ref 502

Elemento Elástico do acoplamento

Rotores em bronze

Eixo aço carbono da bomba
Luva Protetora do Eixo em Bronze Ref. 524

Jogo de Rolamentos da bomba Ref. 321/322

Carga de Gaxeta Grafitada Ref. 461

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

02
02

02

Quant.
Ventoinha do motor

Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reuslnagem/ ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u

02

02

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrlca e retirada do
motor da base Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem/ ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, Instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final. Start up.
Serviço de revisão intemlediárla periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA

Rebobinamento de motor elétrico 450 CV

Item 02 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA100-50/2
02 Bomba KSB ETA 1 00-50/2 - 180 m3/h
02 Motor WEG - 1 25 CV - 1 780 RPM
Recalgue Agua Bruta - Captação Rio Jaguari

Bomba n' 01 e n' 02

Quant Descrição - peças para bombas / motores

02 Difusor ref 1 71 . 1
02 Joao de rolamentos da bomba
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04

04

Retentor 00063 BRG
Anel de desgaste ref 502
Elemento Elástico do acoolamento
Rotor primeiro estágio

02 Rotor segundo estágio
Luva Protetora do Eixo em inox Ref. 324
Jogos de Juntas Ref. 400.1/2/3
Kit de Selagem

02 Eixo aço carbono da bomba
02

02
02

Quant

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mão de obra

Sewiço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Insoecão final. Acionamento e start-u
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor,
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico. Instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final. Start up
Serviço de revisão intemlediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 125 CV

02

02

2

2

Item 03 - Conjunto de Motor e Bomba KSB WK 100/5.Ir
02 Bomba KSB WK 1 00/5.1 r- 75 m3/h
02 Motor ARNO - 60 CV - 1745 RPM Mod. E-200 LB
Recalaue Agua Bruta - Captação Rio Jaauari

Bomba n' 03 e n' 04

18 7

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Difusor Ultimo Estágio Ref. 171 .1
02 Eixo aço carbono bomba ref 210

08 Difusor Intermediário Ref. 1 71 .2

  Luvas de Estágio Ref. 521

Anel de Desgaste Ref. 502

Elemento Elástico do acoplamento
Luva Distancladora Lado Recalque Ref. 525.2

Carga de gaxeta sem amianto

Luva protetora do eixo ref 524.1

Luva protetora do eixo ref 524.2

Luva Distanciadora Lado Sucção Ref. 525.1

02

02

02

02

02 Jogo de Junta Ref. 400.1/2-41 1 .1/2-41 2.1/2/3/4/5

Jogo de Rolamento da bomba Ref. 321/32202

02 Jogo de rolamentos do motor

10 Rotores da bomba em ferro fundido
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Item 04 - Coniunto de Motor e Bomba KSB ETA 6516
01 Bom ba KSB ETA 651 6 - 46 m3/h
OI Motor WEG - 1 0 CV - 3520 RPM
Escorva - Caotacão Rio Jaauari- Sala de bombas 1 25 1/s

Estorva A

02 Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
02 Ventoinha do motor

Quant. Descrição - serviços de mão de obra

 

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
sewiços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de Identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
InsDecão final. Star UD

2 Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido Dela SEMA

2 Rebobinamento de motor elétrico 60 CV

Quant Descrição - peças para bombas / motores

01 Jogo de rolamentos da bomba 321
01 Jogo de Juntas
01 Elemento Elástico do acoplamento

Rotor ferro fundido

Jogo de Retentores de Oleo
01

01

[ Jogo de Anel de Desgaste

Carga de gaxeta sem amianto

01 Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico02
01 Jogo de Rolamentos do motor

Ventoinha do motor01

Quant. Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com Instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. InsDecão final. Acionamento e staít-u
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrlco. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final, Staít up
Serviço de revisão intermediária periódicas Verificação de alinhamento de instalação de bomba-pglglg

01

01

l
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execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 10 CV

Item 05 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meaabloc 40-125 R
OI Bomba KSB Megabloc 40-125 R - 30 m3/h
01 Motor WEG - 7,5 CV - 3500 RPM
Escorva - Cantacão Rio Jaauari- Sala de bombas 175 1/s

Estorva B

)locanda flange
) e controle de
bando serviços
execução dos
orno da bomba
estanqueidade
3ntificação com

a e retirada do
) e controle de
cando serviços
execução dos
forno do motor
ão e fixação da
azul ou cinza)

Item 06 - Coniunto de Motor e Bomba KSB Meaanorm 100.250
02 Bomba KSB Meganomt 100.250 - 180 m3/h
02 Motor WEG - 20 CV - 1750 RPM
Recalaue Agua Bruta - ETA Central - ETA IV

Bomba n' 01 e n' 02

Quant Descrição - peças para bombas / motores

01 Luva protetora do eixo em bronze ref 524

01 Jogo de Juntas

Kit selo mecânico

Rotor da bomba em ferro fundido01

01 Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor

Quant. Descrição - serviços de mão de obra

01

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. c
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeçã
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especil
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Rel
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de id
datas de manutenção. Inspeção final, Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétri(
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeçã
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especit
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido.
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Re
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico, instalaç
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético co
InsDecão final. Start uo
Rebobinamento de motor elétrlco 7.5 CV

01

l

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Rotor ferro fundido

 
Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de rolamentos da bomba

Retentor 00946 BR

02 Jogos de anéis de desgaste

02 Luva Protetora do eixo em inox

Jogo de Juntas02

02 Kit de Selagem

Eixo aço carbono da bomba02

02 Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
02 l Jogo de rolamentos do motor

02 Ventoinha do motor



Prefeitura do Município de Jaguariún4
Departamento de Licitações, Compras9 Contratos e Suprimentos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -- Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fone:(19)3867 9801/ 9780/ 9757/ 9792/ 9825/ 9786

www.lia tacões. iaaua ri u na.SD,gQ v:br

Quant. Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
InsDecão final. Start u
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido oela SEMA

02

02

2

Item 07- Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganorm 80.200
QIBelDba XSB Meaênern1 80:20g KSB = 1 00 m3/h
OI Motor WEG 1 5 CV - 1750 RPM
Recalque Agua Bruta - ETA Central/ETAll - ETA IV

Bomba n' 03

Quant

01

01

01

01

01

01

01
Quant.

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueldade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
L datas de manutenção. Inspeção final. Acionqmento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reuslnagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final. Start up.

01

01

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba
Retentor 01 707 BRG
Jogo de anéis de desgaste
Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de Juntas
Luva Protetora do Eixo em inox ref 524

Kit de Selagem
Eixo aço carbono da bomba
Rotores da bomba em ferro fundido

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mão de obra
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l Serviço de revisão intermediária periódica: Veriülcação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA.
Rebobinamento de motor elétrico 1 5 CV

Item 08 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA 1 00.40
02 Bomba KSB ETA 100.40 - 148 m3/h
OI Motor WEG - 50 CV - 1 750 RPM
Recalque Agua Tratada ETA Central - Nassif

Bomba n' 03 e Bomba n' 03 (reserva

Quant Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba
04

02

02

02

02

02

02

02

Retentor 00063 BRG

Jogo de anéis de desgaste

Luva Protetora do eixo em inox

Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de Juntas

Kit de Selagem

Eixo aço carbono da bomba
Rotores da bomba em ferro fundido

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor

Quant. Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e .base, colocando tlange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de l
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos l
serviços de reusinagem./ ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
l datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axIaIs). Retorno do motor,
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Insoecão final. Start u
Serviço de revisão intermediária periódica: Veriülcação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Reboblnamento de motor elétrico 50 CV

02

01

l

Item 09 - Conjunto Motor e Bomba KSB ETA 100.50/2
02 Bomba KSB ETA 100.50/2 - 180 m3/h
02 Motor WEG 75 CV - 1750 RPM
Recalque Agua Tratada ETA Central - Nassif

Bomba n' 01 e n' 02

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Difusor ref 1 71
02 Jogo de rolamentos da bomba
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Item 10 - Conjunto de Motor Bomba KSB Meaanorm
02 Bomba KSB MQgênomi 80-250 - 200 m3/h
01 Motor WEG - 1 25 CV - 3500 RPM
Recalque Agua Tratada ETA Central - Capotuna

.250
Bomba n' 02 e n' 02 reserva

Quant l Descrição - peças para bombas / motores

02 l Jogo de rolamentos da bomba
04 1 Retentor de óleo

02 l Luva protetora do eixo em inox ref 524
01 1 Elemento Elástico do acoplamento

02 l Jogo de Juntas
02 Jogo de anéis de desgaste

Kit de Selagem02

02 E ixo aco carbono da bomba
02 Rotores da bomba em ferro fundido

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico01

01 Jogo de rolamentos do motor

Ventoinha do motor
Quant. Descrição - serviços de mão de obra

04 Retentor 00063 BRG
Elemento Elástico do acoolamento02

02 Rotor primeiro estágio
02 Rotor segundo estágio

Jogo de anéis de desgaste
Luva Protetora do eixo em inox
Jogo de Juntas
Kit de Selagem

Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

Ventoinha do motor

02
02
02
02

02

02

02

02

Quant. Descrição - serviços de mão de obra
Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de Identiülcação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrlca e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem/ ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
InsDecão tlnal. Start u

02

02

2 Serviço de revisão Intermediária periódica: Veriülcação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido oela SEMA

2 Rebobinamento de motor elétrico 75 CV
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Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up.
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, aclonamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final, Start u
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 125 CV

02

01

l

Item ll - Conjunto de Motor e Bomba KSB 100-50/2
OI Bomba KSB 1 00-50/2 - 1 60 m3/h
01 Motor WEG - 75 CV - 1750 RPM
Recalaue Agua Tratada ETA Central - Caootuna

Bom ba n' 01

Quant

01

02

01

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba
Retentor de óleo

Difusor ref 1 71

Luva protetora eixo inox 524
Elemento Elástico do acoplamento

01

01

Jogo de Juntas

logo de anéis de desgaste

Kit de Selagem
Rotor primeiro estágio ferro fundido

Rotor segundo estágio ferro fundido

01

01

01

Eixo aço carbono da bomba
Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico

Jogo de rolamentos do motor

01

Quant.

Ventoinha do motor

Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
golas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços l
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
sewiços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
Lbase. Montagem final e alinhamento. Aplicação de ! nlg para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)

01

01
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Inspeção final. Start up

l Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 75 CVl

Item 12 - Coniunto de Motor e Bomba KSB ETA 50.33/2
03 Bomba KSB ETA 50.33/2 - 40 m3/h
02 Motor WEG 7,5 CV - 3500 RPM
Recalaue Agua Tratada ETA Central - Nova Jaauariúna

Quant
03

Descrição - peças para bombas / motores
Difusor intermediário

03

06
03

06

Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de Juntas
Jogo de rolamentos da bomba

Retentor
Kit de Selagem - 24mm
Rotor primeiro estágio ferro fundido

Rotor segundo estágio ferro fundido03

03

03

03

Jogo de anéis de desgaste

Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mão de obraQuant.

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identlücação com
datas de manutenção. InsDecão final. Acionamento e start-u
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção ülnal. Start u
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 7,5 CV

03

02

2

2

Item 13 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meaanorm 80400
02 Bomba KSB Meaanorm 80400 - 100 m3/h Bomba n' IG e 2 G
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02 Motor WEG 50 CV - 1750 RPM
Recalaue Agua Tratada ETA Central - Nova JaauBriÚ11B

Quant
02

Descrição peças para bombas / motores

Jogo de Juntas
Retentor
Luva protetora do eixo em inox 524
Elemento Elástico do acoplamento

F

02

02 Jogo de rolamentos da bomba

02 Rotor em ferro fundido

02 Jogo de anéis de desgaste

02

02

02

02

Kit de Selagem - 60 mm

Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

02

Quant.

Ventoinha do motor

Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, Inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas, Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrlca e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrlco, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final. Start u
Serviço de revisão intermediária periódica: Veritlcação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido oela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 50 cv

02

02

2

Item 14 - Coniunto de Motor e Bomba KSB ETA 80.40/3
02 Bomba KSB ETA 80.40/3 - 60 m3/h
01 Motor WEG 40 CV - 1 770 RPM
Recalaue Agua Tratada ETA Central - Florianóoolis

Bomba n' 02 -- Bomba n' 02 (reserva)

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Jogo de rolamentos da bomba
02 Difusor intermediário
02 Elemento Elástico do acoplamento
02 Jogo de Juntas
03 Jogo de anéis de desgaste da bomba
04 Retentor
02 Kit de Selagem
02 Rotor primeiro estáaio ferro fundido
02 Rotor segundo estágio ferro fundido
02 Rotor terceiro estágio ferro fundido
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Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com

de obra

Ventoin do motor

Quant. Descai serviços de mão0
Retirada da bomba de sua linha deServico de manutenção na BOMBA

datas de manute o. lns lo final. Acionamento e start-u
Execução de remoção de cabos de alimentaçãoServico de manutenção em MOTOR elétrica e retirada do

motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrlca, acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza).

de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme

estabelecido pela SEMA

o final. start
Serwico de revisão intemiediária oeriódica: Verificação de alinhamento

cron
Rebobinamento de motor elétrico 40 cv

Item 15 - Conjunto de Motor e Bomba KSB 8040/3
01 Bomba KSB 8040/3 - 100 m3/h
01 Motor WEG 50 CV - 1770 RPM
R9çêlque Agua Tratada ETA Central - Florianópolis

Bomba n' 01

Quant

01

01

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba
Difusor ref 171

Jogo de Juntas
Elemento Elástico do acoplamento
Jogo de anéis de desgaste
Retentor
Kit de Selagem

Rotor primeiro estágio

01

01

Rotor segundo estágio

Rotor terceiro estágio

01

01

Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico

Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor

01
01

Quant. Descrição - serviços de mão de obra
Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identitlcação com
datas de manutenção. Inspeção final. Aclonamento e start-up

01
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Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspecão final. Start u
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 50 CV

01

Item 16 - Coniunto de Motor e Bomba KSB Meaanorm 80.200
02 Bomba KSB Mggênorm 80.200 - 100 m3/h Bomba n' 01 e n' 02
02 Motor WEG 1 0 CV - 1 750 RPM
Recalaue Agua de Reanroveitamento Lagoa - ETA Central

Item 17 - Coniunto de Motor e Bomba KSB Meaabloc 32-125R
03 Bomba KSB Megabloc 32-125R
03 Motor WEG 5 CV - 3500 RPM

Bom ba no 01. n' 02 e no 03

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Rotor ferro fundido
02 Jogo de rolamentos da bomba
04 Retentor 01 707 BRG
02 Jogo de anéis de desgaste

Elemento Elástico do acoplamento
Joao de Juntas

02

02 Luva Protetora do Eixo inox ref 524

02 Kit de Selagem

02 Eixo aço carbono da bomba
02 Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
02 Jogo de rolamentos do motor

Ventoinha do motor02
Quant. Descrição - serviços de mão de obra

02

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. Inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Aclonamento e start-up

02

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acíonamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspecão final. Start UD

2 Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Sewiço realizado conforme
cronograma estabelecido Dela SEMA

2 Rebobinamento de motor elétrlco 1 0 CV
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Recalaue Água Tratada ETA Central - Prédio

Quant
03

Descrição - peças para bombas / motores
Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3

Selo mecânico

Jogos de rolamentos
Luva Protetora do Eixo bronze ref 524

da bomba

Rotores da bomba em ferro fundido

Jogo de rolamentos do motor

Serviço
cena

Ventoinha do motor elétrico
Descrição - serviços de mão de obra

de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de

desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identiülcação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up.
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrlca e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando sewiços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção ülnal. Start u
Rebobinamento de motor elétrico 5 CV

03

3

Item 18 - Conjunto de Motor e Bomba Worthinaton
01 Bomba Worthinaton
01 Motor WEG 5 CV -3480 RPM
Recalaue Agua Tratada ETA Central - Lavagem de Filtro ETA l

Bom ba n' 01

f

Quant Descrição - peças para bombas / motores
Jogo de rolamentos da bomba
J oao de anéis de desaaste

01

01

OI l Jogo de Juntas

01 Eixo aço carbono da bomba
01 Rotor em ferro fundido

Jogo de rolamento do motor01

01 Ventoinha do motor elétrico
Descricão - servicos de mão de obraQuant.

01

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u
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Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando sewiços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor,
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final. Start u
Rebobinamento de motor elétrico 5 CV

01

l

Item 19 - Coniunto de Motor e Bomba KSB Meaanorm 80-315
01 Bomba KSB Meaanomi 80-315 - 60 m3/h
l Motor WEG 20 CV - 1760 RPM
Recalaue Âaua Tratada - Cruzeiro do Sul - Sílvio RÊnaldi

Bom ba n' 01

Item 20 - Coniunto de Motor e Bomba KSB Meaanomt 80-315
01 Bomba KSB Meaanorm 80-315 - 100 m3/h
01 Motor WEG 30 CV - 1 765 RPM
Recalaue Agua Tratada - Cruzeiro do Sul - Sílvio Rinaldi

Bomba n' 02

Quant Descrição - peças para bombas / motores
01 Jogo de rolamentos da bomba
02 Retentor

Quant Descrição - peças para bombas / motores
Jogo de rolamentos da bomba
Retentor
Luva protetora do eixo em inox ref 524

02
01
01 Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de Juntas
Jogo de anéis de desgaste01

01 Kit de Selagem
Eixo aço carbono da bomba01

01 Rotor da bomba em ferro fundido
Coniunto de acoolamento bomba e motor. com elemento elástico01

01
01

Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor

Quant. Descrição rviços de mão de obra

01

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas, Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamenta para peças de ferro / aço fundido, execução dos
sewiços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u

01

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor. Inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reuslnagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
InsDeCão final. Start u

l Serviço de revisão intermediária periódica: Veriülcação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido oela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 20 CVl
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Elemento Elástico do acoplamento
Jogo de Juntas
Luva protetora do eixo em inox ref 524

01 Jogo de anéis de desgaste

Kit de Selagem

01

01

Eixo aço carbono da bomba

Rotor da bomba em ferro fundido

01 Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico

Jogo de rolamentos do motor01

01

Quant.

Ventoinha do motor

Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. confomle padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com Instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-u
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrlca, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final. Start u
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido Dela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 30 CV

01

01

Item 21 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meaabloc 40-160 R
02 Bomba KSB Meqabloc 40-160 R
02 Motor WEG 1 5 CV - 3520 RPM
Recalque Agua Tratada - (Minha Casa 800 apto.) - Cruzeiro do Sul

Bomba n' 01 e n' 02

Descrição - peças para bombas / motores
J oao de Juntas
Luva protetora do eixo em bronze
Kit de Selagem

02
02

Quant.

Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mão de obra

Rotor da bomba em ferro fundido

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de

desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade.
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com

lo final. Acionamento e start-udatas de manute
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e pecas substituídas. Execução de iateamento das pecas de ferro / aco fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintétjço cor azul ou cinza
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Inspeção âlnal, Start up
Rebobinamento de motor elétrlco 1 5 CV2

Item 22 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 25-1 50R
01 Bom ba KSB MQgabloç 2B] 5Q
01 Motor WEG 3 CV - 3465 RPM

Bomba n' 01

de tubulação e base. colocando flange
ates da bomba, inspeção e controle de
de manutenção. especificando serviços
s de ferro / aço fundido, execução dos
algas radiais/axiais). Retorno da bomba
). Execução de testes de estanqueidade
ição das plaquetas de identificação com

)s de alimentação elétrica e retirada do
)eças do motor, inspeção e controle de
de manutenção, especificando serviços
de ferro / aço fundido, execução dos
folgas radiais/axiais). Retorno do motor
lstema elétrico, instalação e fixação da
ato (esmalte sintético cor azul ou cinza)

Item 23 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meaanorm 50-315
01 Bomba KSB Meganorm 50-315 - 80 m3/h
Motor 20 CV - 1 760 RPM
Recalaue Agua Tratada Nassif - Elevado

Bomba n' 01

Quant Descrição - peças para bombas / motores
Jogo de Junta Ref, 400.1 /2/301

01 Selo mecânico
Luva Protetora do Eixo bronze ref 52401

01 Rotor da bomba em ferro fundido
01

01

Quant.

Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor

Descrição - serviços de mão de obra

01

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linh:
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos compone
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peça
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Coloca
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cab
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peça:
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo l
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabame
l rlsDecão final. Start UD

01

l Rebobinamento de motor elétrico 3 CV

Quant Descrição - peças para bombas / motores
Joao de rolamentos da bomba
Retentor de óleo
Luva orotetora do eixo em inox ref 524
Elemento Elástico do acoplamento
Jogo de Juntas

01
02
01

01
01 Jogo de anéis de desgaste

Kit de Selagem01

01 Eixo aço carbono da bomba
Rotor da bomba em ferra fundido
Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico

01

01

01 Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor01

Quant. Descrição - serviços de mão de obra
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cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up

cução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico. instalação e ülxação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Insoecão final. Start ui
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 20 CV

01

01

l

l

Item 24 - Coniunto de Motor e Bomba KSB Meaanorm 80-250
01 Bomba KSB Meaanorm 80-250 - 100 m3/h
01 Motor 1 5 CV - 1755 RPM
Recalaue Agua Tratada Nassif - Elevado

Bomba n' 02

Quant Descrição - peças para bombas / motores
Joao de rolamentos da bomba
Retentor

01
02
01 Luva protetora do eixo em inox ref 524
01 Elemento Elástico do acoplamento
01 Joao de Juntas

Jogo de anéis de desgaste01

01
01

Kit de Selaaem
Eixo aço carbono da bomba

01 Rotor da bomba em ferro fundido

H Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

01 Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mão de obraQuant.

01

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem/ ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspecão final. Aclonamento e start-u

01

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
sewiços de reusinagem/ ajustamento. confomle padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e flxaçãa da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final, Start up
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA

l

l Rebobinamento de motor elétrico 1 5 CV
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Item 25 - CoRiunto de MQtgLg Bomba KSB MeganQr© 32,25Q
02 Bomba KSB MQganorm 32:25Q
02 Motor WEG 25 CV - 3525 RPM

Bomba n' 01 e n' 02

Quant Descrição peças para bombas / motores

02
02
02
02
04
02
02
02
02

nta Completoio de
Jogo de rolamentos da bomba
Luva protetora do eixo em inox ref 524
Elemento Elástico do acoplamento
Retentor
Jogo de anéis de desgaste

45mmKit de Se
Eixo aço carbono da bomba
Rotor em ferro fundido
Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

de mão de obra
iiã BOMBA : Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de

descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos

padrões de projeto'(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba l
tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade

tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico. Instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza). l
InsDecão final. Start u
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 25 CV

Ventoinha do motor
Descrição - serviços
Serviço de manutenção
cega. Desmontagem
desgastes. Substituição das peças
executados e peças substituídas. Execução
sewiços de reusinagem / ajustamento. conforme
com instalação e fixação das
Aolicacão de

02

2

2

Item 26 - Coniunto de Motor e Bomba Meganoml 32.200
02 Bomba Meqanorm 32.200 - 20 m3/h
02 Motor WEG 1 5 CV - 3500 RPM
Recalaue Agua Bruta - Captação Córreao Miram - ETA Ana Helena

Bamba n' 01 e n' 02

Descrição - peças para bombas / motores

02

04
02

02
02
02
02
02
02
02

Jogo de rolamentos da bomba
Retentor 01 695 BR
Jogo de anéis de desgaste
Elemento Elástico do aco tmento
Jogo de Juntas
Luva Protetora do Eixo em Inox ref 524

Eixo aço
Kit de Selagem - 35mm

carbono da bomba
Rotor da bomba em ferro fundido

unto de acoolamento bomba e motor com elemento elástico
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02
02

Quant

Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mão de obra

unha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identiülcação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e star y

cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final, Start up
Serviço de revisão ntermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 20 CV

02

02

2

}

[tem 27 - Conjunto de Moto! e Bomba KSB Meganorm 32:]6QJ
02 Bomba KSB Meganorm 32.160.1 - 20 m3/h
02 Motor 1 0 CV - 3500 RPM

Bomba n' 01 e n' 02

Descrição - peças para bombas / motores
02
04
02

02
02
02
02
02
02
02
02

Jogo de rolamentos da bomba
Retentor 01 695 BR
Jogo de anéis de desgaste
Elemento Elástico do acoplamento
Jogo de Juntas
Luva Protetora do Eixo em inox ref 524
de Selagem -- 35mm

Eixo aco carbono da bomba
Rotor em ferro fundido

ente bomba e motor. com elemento elásticoConjunto de aco
Jogo de rolamentos do motor
Ventoinha do motor

Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha
cega. Desmontagem
desgastes. Substituição das peças
executados e peças substituídas. Execução
qPrvicnq dp rpiisinanpm / aitistamento. conforme

completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços

de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba

com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com

final. Acionamento e start-u
remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do

motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos l

de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
dos cabos de alimentação elétrica. aclonamento do sistema elétrico, Instalação e fixação da
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)

Inspeção final, Start u

aatas ae manutenção. lnspeçao
SPrvicn dp maniitnncãn nm MC)TOR

02
serviços
com a Instalação
base. Montagem
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2 Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
l cronograma estabelecido oela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 20 CV2

Item 28 - Coniunto de Motor e Bomba KSB Meganomi 40-315
02 Bomba KSB Meaanorm 40-315 - 60 m3/h
Motor WEG 10 CV - 3500 RPM
Recalaue Agua Tratada Santo Antõnio - Floresta

Bomba n' 01 e n' 02

02

04
02
02
02

02

02

Descrição - peças para bombas / motores
Joao de rolamentos da bomba
Jogo de Juntas
Retentor de C
Elemento Elástico do acoplamento
Luva orotetora do eixo em inox ref 524
Jogo de anéis de desgaste
<it de Selaaem

Eixo aço carbono da bomba

Item 29 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meaabloc 32-1601R
02 Bomba KSB Meaabloc 32:1601R.=30.iT13/h
02 Motor WEG 7.5 CV - 3500 RPM
Recalaue Agua Tratada - Rede Central - Jardim Santa Ursula

Bomba n' 01 e n' 02

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3
02 Selo mecânico
02 Luva Protetora do Eixo em bronze ref 5242
02 Rotores em ferro fundido
02 Jogo de rolamentos do motor
02 Ventoinha do motor

Quant Descrição - peças para bombas / motores
J oao de rolamentos da bomba

Jogo de Juntas
Retentor de Oleo
Elemento Elástico do acoplamento
Luva orotetora do eixo em inox ref 524
Jogo de anéis de desgaste
Kit de Selagem
Eixo aço carbono da bomba
Rotor da bomba em ferro fundido

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

02

 
02
02

02

02
02
02
02 Ventoinha do motor

Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueldade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Insoecão final. Acionamento e start-u

Quant.

02

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido,execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final. Sta rt u
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação de bomba-motor e
execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do acoplamento. Verificação do nível de óleo e
regularização. Verificação de engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA

2

2 Rebobinamento de motor elétrico 1 0 CV
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Quant. Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem/ ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-uf
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando sewiços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem/ ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor,
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final. Start ui
Rebobinamento de motor elétrico 7.5 CV

02

02

2

Item 30 - Coniunto de Motor e Bomba KSB 32-125.IR
OI Bomba KSB Meaabloc 32-125.IR - 20 m3/h
OI Motor WEG 3 CV - 3450 RPM
Recalaue Agua Tratada .:.Rede central.:JardirQ Europa

Bomba n' 01 {P

Descrição - peças para bombas / motores
Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3
Selo mecânico
Luva Protetora do Eixo em bronze ref 524

Jogo de rolamentos
Ventoinha do

Rotor da bomba em ferro fundido
do motor

motor

Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba. inspeção e controle de l
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando sewiços l
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem/ ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final, Start u
Rebobinamento de motor elétrico 3 CV

01

Item 31 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meaabloc 32-160R
02 Bomba K$B MegBbloc 32-160R - 30 m3/h
02 Motor WEG 7.5 CV - 3500 RPM
Recalaue Agua Tratada - Rede Central - Jardim Eurooa

Bomba n' 01 e 02

Quant
02
02
02
02

Descrição - peças para bombas / motores
Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3
Selo mecânico
Luva Protetora do Eixo em bronze ref 524
Rotor em ferro fundido
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02
02

Quant.

Jogo de rolamento do motor
Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mão de obra

g;&iêiãii;iãiiutenção na BOMBA : Reiiiadà iiá bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada da
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos l
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prajeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrlca, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção final, Start up
Rebobinamento de motor elétrico 7,5 CV

02

02

2

Item 32- Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 32.200-R
02 Bomba KSB Meaabloc 32.200-R
Motor WEG - 12.5 CV - 3515 RPM
Recalaue Agua Tratada - Rede Central - Roseira de Cima

Bom ba n' 01 e n' 02

Dencricãa . nncan Dará bambas / motores
Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3
Selo mecânico

Rotor da bomba em ferro fundido
Jogo de rolamentos da bomba

02
Quant.

Ventoinha
Descrição - serviços de mão de obra

do motor

executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos

flangen

nsdatas de manuten
Serviço de manutenção em MOTOR e retirada doemir

lns o final. Start u
r\eUUUlllalllelllU Ue ÍllQ[Ur eleEllÇO IZ.0 vV

Item 33 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meaabloc 25-150 -R
02 Bomba KSB.MQgabloc 25-150-R
02 Motor WEG - 3 CV - 3450 RPM
Recalque Agua Tratada - Rede - Nova Jaauariúna lll

Bomba n' 01 - Bom ba n: 02 (! $ [y )

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3
02 Selo mecânico
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linha de tubulação e base, colocando flange
oonentes da bomba. inspeção e controle de
tório de manutenção, especificando serviços
peças de ferro / aço fundido. execução dos
eto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
nento. Execução de testes de estanqueidade
olocação das plaquetas de identificação com

cabos de alimentação elétrica e retirada do
das peças do motor. inspeção e controle de
tório de manutenção. especificando serviços
peças de ferro / aço fundido, execução dos
eto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
) do sistema elétrico. instalação e fixação da
)amento (esmalte sintético cor azul ou cinza)

Item 34 - Conjunto de Motor e Bomba SUBMERSA MOD. 4R808 LEÃO
02 Bomba Submersa mod. 4R808
02 Motor 2 CV : trif. 4" - 08 Estágios
Recalque Agua Tratada - Rede - Nova Jaguariúna ll

Bomba n' OI - Bomba n' 02 (reserva

Item 35 - Coniunto de Motor e Bomba SUBMERSA MOD. 4BPS 5F-16 EBARA
02 Bomba Submersa EBARA 4BPS 5F-16 Estágios
02 Motor OP4 3 CV - trif. 4" - 16 Estágios

Bomba n!.QI : nT Q2 (re$erYê

39

02 Luva Protetora do Eixo em bronze ref 524

Rotor da bomba em ferro fundido
Joao de rolamentos do motor
Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mão de obra

02

02
02

Quant.

02

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos com
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do rel:
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prol
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinham
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). C
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamenta e start-up

:
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção dc
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relê
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de pro
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, aclonament
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acal
Inspeção final, Start up

2 Rebobinamento de motor elétrico 3 CV

Quant Descrição - peças para bombas / motores
Eixo02

16 Bucha ante rmediárla

g Anel de desgaste
Rotor

08 Difusor
Bucha manual inferior02

02 Bucha manual superior
02 Segmento lapidado do mancal completo

Disco de arafite
Retentor
Diafragma

02
04
02
02 Bobina do motor

Descrição - serviços de mão de obra
Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, Inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com Instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de Identificação com
datas de manutenção. Inspecão final. Acionamento e start-u

Quant.

02

02

Serílço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
InsDecão tlnal. Sta rt u
Rebobinamento de motor elétrico 2 CV2
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Recalque Agua Tratada - Rede CRUZEIRO DO SUL

Quant
32

Descrição - peças para bombas / motores
Bucha intermediária

32

02

32
02

Anel de desgaste
Bucha de guia
Rotor
Motor OP4 3,0 CV trif. 4

Quant Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com l
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up

02

Item 36 - Coniunto de Motor e Bomba Bombetec BTQ 30
02 Bomba Bombetec BTQ-30 - 20 m3/h
02 Motor 5 CV - 3500 RPM - 6 mca
Recalque de Cloreto Férrico - Produto Químico/ETA Central

Bomba n' 01 e n' 02

Item 37 - Conjunto de Motor e Bomba Bombetec BTQ-30
g!.Bembg BgHbetec BTQ:30 - 15 m3/h
01 Motor 2 CV - 3500 RPM
Recalque de HipoclorÊto de Sódio - Produto Químico/ETA Central

Bomba n' 01

Quant
02
02

Descrição - peças para bombas / motores
Jogo de rolamentos do motor
E ixo da motobomba inox

01 Conjunto de parafuso porcas aruela em inox
02 Rotor

Ventoinha do motor02
Quant. l Dg$çljção : serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, Inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços

02 l executados e peças substituídas. Execução de jateamento para. peças.de ferro / aço fundido. execução dos
02 ;;=Í;;ls de reusinagem / ajustamento c:nforme padrões de projetov(folgas radiais/axiais). Retomo da bomba

com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueldade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Insoecão final. Acionamento e start-uo

02

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando sewlços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
InsDecão final. Sta rt UD

2 Rebobinamento de motor elétrlco 5 CV

Quant Descrição - peças para bombas / motores
01 Jogo de rolamentos do motor
01 Eixo em inox da moto/bomba
01 Conjunto de parafuso porcas aruela em inox
01 Rotor
01 Ventoinha do motor
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Quant. Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reuslnagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Inspeção ülnal. Start up
Rebobinamento de motor elétrico 2cv

01

01

l

Item 38 - Conjunto de Motor e Bomba Bombetec BTQ-20
02 Bomba Bombetec BTQ-20
02 Motor l CV - 3500 RPM
Recalaue de Ácido Fluossilícico - Produto Químico/ETA Central

Bomba n' 01 - Bomba n' 02 (reserva

Item 39 - Conjunto de Motobomba KSB Meaabloc 32-200
02 Bomba KSB MQgabloc 32-200 20m3/h
2 Motor 1 5 CV - 3500 RPM x5 mca
Recalaue Agua Tratada - Rede - Faz. Da Barra/Floresta-Lago da Barra

Bomba n' 01 e n' 02

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Jogo de Junta
02 Selo mecânico
02 Luva Protetora do Eixo em bronze
02 Jogo de rolamentos do motor

02

02 Rotor da bomba em ferro fundido
Ventoinha do motor

Quant. Descrição - serviços de mão de obra

Quant Descrição - peças para bombas / motores
02 Joao de rolamentos do motor
02 1 Eixo em inox da moto/bomba
01 Coniunto de parafuso porcas aruela em inox
02 Rotor
02 Ventoinha do motor

Descrição - serviços de mão de obraQuant.

02

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. InsDecão final. Aclonamento e start-uD

02

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto (folgas radiais/axiais). Retorno do motor,
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica, acionamento do sistema elétrlco. instalação e ülxação da
base. Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza)
Insoecão final. Start UD

2 Rebobinamento de motor elétrico l cv
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Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base, colocando flange
cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de Jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações, montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade
l Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
l datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
l Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor. inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto (folgas radiais/axtals). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da
base, Montagem final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza).
Inspecão final. Start ul
l Reboblnamento de motor elétrico 1 5 CV

J

02

02

tem 40 - Conjunto de Motobomba KSB Meqabloc 50-125
02 Bomba KSB Meaabloc 50-1 25
Motor 10 CV - 3500 RPM 72 m3/h x 20mca
Recalque Agua Tratada - Rede - Cruzeiro do Sul/Roseira

Bomba n' 01 e n' 02

Quant
02
02
02
02

=
Quant.

Descrição - peças para bombas / motores

Selo mecânico
Luva Protetora do Eixo em bronze
Jogo de Rolamentos do motor
Rolamento do motor
Rotor da bomba em ferro fu ndido
Ventoinha do motor
Descrição - serviços de mâo de obra
Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e base. colocando flange
cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos componentes da bomba, inspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais)- Retorno da bomba
com instalação e fixação das tubulações. montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanquetdade
Aplicação de tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de identificação com
datas de manutenção. InsÊeção final. Acionamento e start-up.
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação elétrica e retirada do
motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe das peças do motor, }nspeção e controle de
desgastes. Substituição das peças descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços
executados e peças substituídas Execução de Jateamento das peças de ferro / aço fundido, execução dos
serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo (folgas radiais/axiais). Retorno do motor.
com a Instalação dos cabos de alimentação elétrica. acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da
base. Montagem final e alinhamento- Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou cinza).
l Inspeção final, Start up.
Rebobinamento de motor elétrico 10 CV

02

02

'?
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ANEXO ll
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Na 014/201 7
Razão Social da Empresa
CNPJ

Item 01 - Conjunto de Motor e Bomba KSB RDL 200-500B
02 Bomba KSB RDL 200-500B - 630 m3/h

Bomba n' 05 e N' 06

Recalque Agua Bruta - Captação Rio Jaguari - ETA Central

Quant Descrição - peças para bombas / motores

02 l Tampa do mancal ref 360.2

02 Motor WEG - 450 CV - 1770 RPM - mod. AGA 280 D

Valor U

02 l Corpo do mancal ref 350

02 l Tampa do mancal ref 360.1

o.oo l

0.00

0,00

o.oo l

0,00

02

02

Anel Cadeado Ref. 458

Elemento Elástico do acoplamento

l Rotores em bronze

Eixo aço carbono da bomba
Luva Protetora do Eixo em Bronze Ref. 524

Jogo de anéis de desgaste ref 502 0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.0002 Jogo de Rolamentos da bomba Ref. 321/322

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico

Jogo de rolamentos do motor 0.00

TOTAL DE PEÇAS

02 1 Ventoinha do motor

0.00

Valor Total l
(R$)

l

0,00

Quant. Descrição - serviços de mão de obra Valor Unit
(R$1

l Sewiço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos l
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças l
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
l e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos sewiços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
l identificação com datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up.
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação l
elétrica. acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem l
!jOal e alinhamento. Aplicaç goto (esmalte sintét co cor azul Q111

02 0,00

02 0,00
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tServiço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SOMA.

cinza). Inspeção final. Staít up.

Rebobinamento de motor elétric0 450 CV

0,00

[ TOTAL DE MÃO DE OBRA

0.00

0,00

TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$) Õloo l

Item 02 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA100-50/2
02 Bomba KSB ETA 100-50/2 - 180 m3/h

02 Motor WEG - 125 CV - 1780 RPM

Bomba n' 01 e N' 02

Quant l Descrição - peças para bombas / motores

Recalque Agua Bruta Captação Rio Jaguari
Valor Total

(R$)

0.00

02 Jogo de rolamentos da bomba ;04 l Retentor 00063 BRG

02

02

Elemento Elástico do acoplamento

Rotor primeiro estágio

02

02 Luva Protetora do Eixo em inox Ref. 324

Rotor segundo estágio 0.00

0.00

02 l Kit de Selagem

Jogos de Juntas Ref. 400.1/2/3 0,00

02 Eixo aço carbono da bomba

0.00

F

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

0.00

0.00

0.00

Ventoinha do motor

l TOTAL DE PEÇÁÍ
l Descrição - serviços de mão de obra

0.00
0,00

Quant Valor Unit Valor Total
IR$)

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. confomle padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
Identificação com datas de manutenção. Inspeçãa final. Acionamento e start-up.

02 0,00
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Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor, lnspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
l execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
l (folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final, Start ui
Serviço de revisão intemlediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido oela SEMA
Rebobinamento de motor elétrtco 1 25 CV

02 0.00

0.00

0.00

0,00
0,00

l l !QTAL DE MÃ0 DE OBRA
Ê TOTAL MAO OE OBRA E PEÇAS (R$)

Item 03 - Conjunto de Motor e Bomba KSB WK 100/5.Ir
02 Bomba KSB WK 100/5.Ir- 75 m3/h
02 Motor ARNO - 60 CV - 174S RPM Mod. E-200 LB

Bomba Ro 03 e NO 04

Recalque Agua Bruta - Captação Rio Jaguarí

Quant l Descrição - peças para bombas / motores

02 i Difusor Ultimo Estágio Ref. 171.'1

Valor Unit
(R$)

Valor Total
(R$)

Eixo aço carbono bomba ref 21 0

0,00

Difusor Intermediário Ref. 1 71 .2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
02

Luvas de Estágio Ref. 521

Elemento Elástico do acoplamento

Luva Distanciadora Lado Recalque Ref. 525.2

T Carga de gaxeta sem amianto

Anel de Desgaste Ref. 502

04

02

0.00

0.00

02

Luva protetora do eixo ref 524.1

02

02

Luva protetora do eixo ref 524.2

0,00

0,00

0.00

0.00Jogo de Junta Ref. 400.1/2-41 1 .1/2-412.1/2/3/4/5

Luva Distanciadora Lado Sucção Ref, 525.1

Jogo de rolamentos do motor

Jogo de Rolamento da bomba Ref. 321/322 0.00

0,00

10

02

02
:

Rotores da bomba em ferro fundido

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico

0.00

Ventoinha do motor

0.00

0.00

Valor Total
(R$).1

TOTAL DE PEÇAS
0.00

Valor Unit
(R$)
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Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de Jateamento para peças de ferro / aço fundido,
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
identificacão com datas de manutenção. Inspeção fi991. Acionamento e start-uo.
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido.
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação l
elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base, Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Insoecão final. Start uo
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento, Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução- Sewiço realizado confom)e
cronograma estabelecido pela GEMA.
Rebobinamento de motor elétrico 60 CV

02 0.00

02 0.00

0,00

TO'rAL MAO OE OBRA E PEÇAS (R$)

TOTAL DE MÃO DE OBRA

Item 04 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA 6516
01 Bomba KSB ETA 651 6 - 46 m3/h

DI Motor WEG - 10 CV - 3520 RPM

Escorva A

Quant

01

Escarpa Captação Rio Jaguari- Sala de bombas 125 1/s

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba 321

Valor Unit l Valor Total

0.00
01

01

01

01

Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de Juntas 0.00

0.00

01

01

01

02
01

01

Rotor ferro fundido

Jogo de Anel de Desgaste

Carga de gaxeta sem amianto

0.00

0,00

F
b

[

Eixo aça carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e moto
Jogo de Rolamentos do motor

com elemento elástico

Ventoinha do motor
0.00

0.00
0.00

Quant

TOTAL DE PEÇAS

Descrição -- serviços de mão de obra Valor Unit l Valor Total
JB!) l (n$)
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Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base, colocando ftange cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reuslnagem / ajustamento, confomle padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem final e alinhamento- Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
identificação com datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up. l
Sewiço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação l
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe
das peças do motor, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, confomle padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor, com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e ülxação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final, Start ul
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA.
Rebobinamento de motor elétrico 10 CV

01

01

0.00

TOTAL MAO OE OBRA E PEÇAS (R$)

TOTAL DE MÃO DE OBRA

0.00

0,00
0,00

Item 05 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 40-125 R
01 Bomba KSB Megabloc 40-125 R - 30 m3/h

01 Motor WEG - 7,5 CV - 3500 RPM

Estorva B

EsGaNa Captação Rio Jaguari- Saia de bombas 175 1/s

Quant

01

Descrição - peças para bombas / motores

Luva protetora do eixo em bronze ref 524

Valor Total

0.00

0,00J

]

Jogo de Juntas

Kit selo mecânico

01

01

01

Rotor da bomba em ferro fu ndido
Jogo de rolamentos do motor

0.00

0.00

0.00
Ventoinha do matar

rnt.

TOTAL DE PEÇAS
0.00
0,00

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base, colocando flange cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas- Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido.
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, confomle padrões de projeto
Ifolgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem final e alinhamento, Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
identificação com datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up

Descrição - serviços de mão de obra Valor Unit Valor Teta l

01 0,00

['
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Sewiço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base, Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. Inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido:
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final. Start up
Rebobinamento de motor elétrico 7.5 CV +

J
TO'rAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

TOTAL DE MAO DE OBRA

Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganoml 100.250
Bomba KSB Meganoml 100.250 - 180 m3/h

02 Motor WEG - 20 CV - 1750 RPM

Bomba no 01 e NO 02

Quant l Descrição - peças para bombas / motores

02 l Rotor ferro fundido

Recalque Agua Bruta ETá Centra/ - E71A /V

Valor Unit
(R$)

Valor Total

0.00
02

02

04

Jogo de rolamentos da bomba

Elemento Elástico do acoplamento

Retentor 00946 BR
0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00a

0.00

02

02

Jogos de anéis de desgaste

Luva Protetora do eixo em inox
l

F

[

F

02

02
02

02

02 l Kit de Selagem

Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor
Jogo de rolamentos do motor

com elemento elástico

0.00

0,00

0.00
Ventoinha do motel

TOTAL DE PEÇAS +

Descrição - serviços de mão de obra Valor Unit
(R$)

0,00

Valor Total

0.00

F Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando sewiços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. confome padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de

Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base, Desmontagem completa, limpeza e desengraxe
das peças do motor, inspeçâo e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reuslnagem / ajustamento. conforme padrões de prometo l
folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação l
elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final. Start ug. l

02 0.00

02 0,00
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TOTAL DE MÃO DE OBRA
TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

0,00
0,00

Item 08 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA 100.40
02 Bomba KSB ETA 100.40 - 148 m3/h

01

Bomba n' 03 e

Recalque Agua Tratada ETA Central

lotar WEG - 50 CV - 1750 RPM

Nassif

Bomba n' 03 (reserva)

Valor Tota

02

' õf

Quant Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba 0,00
Retentor 00063 BRG

02

Jogo de anéis de desgaste

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

[

F 02

02

02 l Elemento Elástico do acoplamento

Luva Protetora do eixo em ino;

Jogo de Juntas

Kit de Selagem

02 l Eixo aço carbono da bomba

02 Rotores da bomba em ferro fundido

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

0.00

0.00

0.00

Ventoinha do moto

Quant. Descrição - serviços de mão de obra

TOTAL DE PEÇAS

Serviço de manutenção na BOMBA Retirada da bomba de sua linha de tubulaÇão e
base, colocando flange cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes, Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção: especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul)- Colocação das plaquetas de
identificação com datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up-
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base, Desmontagem completa, limpeza e desengraxe
das peças do motor, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados l
e peças substituídas Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido,
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final. Staít up-
Serviço de revisão intemlediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
l de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SEMA.
Rebobinamento de motor elétrico 50 CV

Valor Unit Valor Total

02 0.00

01 0.00

TOTAL DE MAO DE OBRA
TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

0.00

0,00
0,00

uem 09 Conjunto Motor e Bomba KSB ETA 100.50/2
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02

02 Bomba KSB ETA 100.50/2 -180 m3/h

Motor WEG 75 CV - 1750 RP

Bomba Ro 01 e N' 02

Recatque Água Tratada ETA Central - Nassif
Valor Unit Valor Total

!R$) 1
o.oo l

0.00

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba

Difusor ref 1 71

02 l Elemento Elástico do acoplamento

Retentor 00063 BRG 0.00

02 Trotar primeiro estágio

0.00

Rotor segundo estágio

0.00

02

02

Jogo de anéis de desgaste

0.00

0.00

02

02

Luva Protetora do eixo em inox

Jogo de Juntas

Kit de Selagem

0.00

0.00

o.oo l
Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor. cam elemi
Jogo de rolamentos do motor

0.00

0,00

0,00

0.00

TOTAL DE PEÇAS

Ventoinha do motor

l Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e l
l base, colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos l
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados

.. l e peças substituídas. Execução de Jateamento para peças de ferro / aço fundido
uz l execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo l

(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações. l
montagem ülnal e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
identificaçqg çgp datas de manutenção Inspeção final. Acionamento e start-uo. l
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação l
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe l
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças l
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados

r..a l e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido. l
v' l execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo

(folgas radiais/axiais). Retorno do motor, com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou l
l cinza). Inspeção final. Start up
Serviço de revisão intemlediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bamba e da motor e sua execução Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido pela SOMA
Rebobinamento de motor elétrico 75 CV

Quant. Descrição - serviços de mão de obra
(R$) 1 !P$1

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TOTAL DE MÃO DE OBRA
0,00

Q,00

02

01

Conjunto de Motor Bomba KSB Meganorm 80-250
Bomba KSB Meganoml 80-250 - 200 m3/h Bomba Ro 02 e

Bomba n' 02 (reserva) lMotor WEG - 1 25 CV - 3500 RPM
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Recalque Água Tratada ETA Central Capotuna

Quant l Descrição - peças para bombas / motores

02 l Jogo de rolamentos da bomba
1 04 l Retentor de óleo

l (R$)
Valor Unit Valor Total

0,00

02

01

Luva protetora do eixo em inox ref 524

Elemento Elástico do acoplamento

0.00

0.00

02 l Jogo de Juntas

0.00

02 l Jogo de anéis de desgaste

0.00

02 l Kit de Selagem

02 l EÜo aça éãibÓhiaibÕã8i

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo l
0,00

02 l Rotores da bomba em ferro fundido

OI l Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico

OI l Jogo de rolamentos do motor
02

Quant.

TOTAL DE PEÇAS

Ventoinha do motor 0.00
0,00

Descrição - serviços de mão de obra Valor Unit
(R$)

Valor Total

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base, colocando flange cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
l descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
l e peças substituídas. Execução de Jateamento para peças de ferro / aço fundido.
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
identificação com datas de manutenção. Insoecão final. Acionamento e start-ui
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando sewiços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. confomle padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final, Start ul
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização, Verificação de
engraxamento da bomba e do matar e sua execução. Serviço realizado confomle
cronograma estabelecido pela SEMA.
Rebobinamento de motor elétrico 125 CV

02 0,00

01 0.00

+

0.00

TOTAL DE MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

0,00

0.00

0,00

Item 1 1 - Conjunto de Motor e Bomba KSB 100-50/2

01 Bomba KSB 100-50/2 - 1 60 m3/h

01 Motor WEG - 75 CV - 1750 RPM

Bomba Do 01

Recalque Agua Tratada ETA Central Capotuna

Quant

01

Descrição - peças para bombas / motores Valor Unit
(R$)

Valor Teta
(R$)

0.00Jogo de rolamentos da bomba
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02 l Retentor de óleo

01 l Difusor ref 1 71
0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

01

01

õi
01

õi
õi
a

Luva protetora eixo inox 524

Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de Juntas

Jogo de anéis de desgaste

Kit de Selagem

0;00

0.00

0.00

0.00

Rotor primeiro estágio ferro fundido

Rotor segundo estágio ferro fundido

Eixo aço carbono da bomba

01

01

01

Conjunto de acoplamento bomba e motor, col
Jogo de rolamentos do motor

elemento elástico

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Ventoinha do motor

Quant. Descrição
TOTAL DE PEÇAS

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas- Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
dentificação com datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up.
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de ]ateamento das peças de ferro / aço fundido.
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica. acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
l cinza). Inspeção final. Start up
l Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
l acoplamento, Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
l engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
çlgpgglgpq çglqj?çjçcido oela GEMA.
Rebobinamento de motor elétrico 75 CV

serviços de mão de obra Valor Unit
ln$)

Valor Total

01 0.00

01 0.00

0.00

TOTAL DE MÃO DE OBRA
TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

0.00

0,00
0,00

Item 12 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA 50.33/2
03 Bomba KSB ETA 50.33/2 -40 m3/h

02 Motor WEG 7,5 CV - 3500 RPM Bomba n'3 (reserva)

Bomba Ro 01 e NO 02

Recatque Agua Tratada ETA Centnl - Nova Jag.

Quant l Descrição - peças para bombas / motores

03 l Difusor intermediário

L Valor Unit l Valor Total

0.00

03 l Elemento Elástico do acoplamento

06 l Jogo de Juntas
0,00

0.00
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03

06

Jogo de rolamentos da bomba

Retentor

0.00

03 l Kit de Selagem - 24mm

l"''õ3'''T Rotor primeiro estágio ferra iÜliiiiaÓ

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

l 03 l Jogo de anéis de desgaste

Eixo aço carbono da bomba
b

Rotor segundo estágio ferro fundido

03

02 l Jogo de rolamentos do motor

0,00

TOTAL DE PEÇAS

Quant. l Descrição - serviços de mão de obra

02 l Ventoinha do motor

0,00

0,00
0,00

Valor Unit
(©)

Valor Total

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base, colocando flange cega. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos
Componentes da bomba. inspeÇão e controle de desgastes Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas Execução de JateamentQ para peças de ferro/ aÇO fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamentotesmalte Sintética cor azul) Colocação das plaquetas de
dentiücacão com datas de manutenção. Inspeção final, Acionamento e star.yp: .
l Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos (iiãÍii;ii;iiãeiãiT
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do matar. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas, Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido,
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
Ifolgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base Montagem l
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou l
çjQza):Jnspeção final, Start up, l
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronograma estabelecido oela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 7.5 CV

03 0.00

0,0002

Í

0.00

F
0.00

o,oo l
0,00TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

TOTAL DE MAO DE OBRA

Item 13 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganonn 80-400
02 Bomba KSB Meganorm 80-400 - 't00 m3/h

02 Motor WEG 50 CV - 1750 RPM

Bomba Ro IG e 2G

Recalque Água Tratada ETA Central - Nova Jaguariúna

Quant Descrição - peças para bombas / motores

02 l Jogo de Juntas

ValoiUnit l Valor Total l
IB$) 1 (n$ü

0.00

04 1 Retento 0.00

02

02 Luva protetora do eixo em inox 524

Elemento Elástico do acoplamento
0.00

02 1 Rotor em ferro fundido

Jogo de rolamentos da bomba

0,00

0.00

0.00
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02

02

02

02

02

02

Jogo de anéis de desgaste

Kit de Selagem - 60 mm

0.00

Eixo aço carbono da bomba

Conjunto de acoplamento bomba e motor, com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

0.00

0,00

0,00

Ventoinha do motor

0.00

0.00
0,00

Quant.

TOTAL DE PEÇAS
Valor Unit
(R$)

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base, colocando flange cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem tiRaI e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
identi
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, confomle padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica. aclonamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final, Stait up

riódic3: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização, Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado confomle
cronograma estabelecido pela SElyIA
Rebobinamento de motor elétrico 50 cv

Descrição -- serviços de mão de obra Valor Tota

0.00

02 0,00

0,00

TOTAL DE MAO DE OBRA
]

TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

Item 14 - Conjunto de Motor e Bomba KSB ETA 80.40/3
02 Bomba KSB ETA 80.40/3 - 60 m3/h

Motor WEG 40 CV - 't 770 RPM Bomba n' 02 (Reserva)

Bomba n' 02

Quant

01

Recalque Água Tratada ETA Central - Florianópolis
Valor Unit

(R$1
Valor Total

02

02

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba 0,00

02

Difusor intermediário + 0,00

02

03

04

Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de Juntas

Jogo de anéis de desgaste da bomba

Retentor

0.00

0.00

0.00

Q.00

0.00

0.00

02

02

Kit de Selagem

Rotor primeiro estágio ferro fundido

02 Rotor segundo estágio ferro fundido 0.00
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02 l Rotor terceiro estágio ferro fundido

02 Eixo aço carbono da bomba

0.00

02

01

01

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

Ventoinha do motor

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Quant. Descrição rviços de mão de obra l Valor.Unit l ValorTotal' ' l (n$) 1 (R$}
l serviço ae man éltlà iihhá de iubulação e l
base. colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos l
componentes da bomba, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças l
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando sewiços executados l
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido. l l 0.00
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de píojeto
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem ülnal e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de

Sewiço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base, Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de Jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto
folgas radiais/axiais). Retorno do motor, com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica, acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento, Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final. Start uf
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
l de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
l cronograma estabelecido pela SEMA
Rebobinamento de motor elétrico 40 cv

l

TOTAL DE PEÇAS

02

01 0.00

0.00

TOTAL DE MÃO DE OBRA 0,00

0,00

0.00

TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

Item 15

01

01

Conjunto de Motor e Bomba KSB 80-40/3
Bom ba KSB 8040/3 - 1 00 m3/h

Motor WEG 50 CV - 1 770 RPM

Bomba Ro 01

Recalque Água Tratada ETA Central - Florianópolis

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba

l Valor Unit
l (RS)

Valor Total

o.oo E
01 1 Difusor ref 171

01

OI l Jogo de Juntas

OI Jogo de anéis de desgaste
02 i Retentor

Elemento Elástico do acoplamento

l01 l Kit de Selagem

01 Rotor primeiro estágio

OI Rotor segundo estágio

OI l Rotor terceiro estágio

0,00

0,00

0.00

o,oo l
.00

0,00

01 l Eixo aço carbono da bomba

6
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01

01

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico

Jogo de rolamentos do motor
0.00

01 l Ventoinha do motor

0.00

0,00
0,00

Quant.
l (R$1

l

Descrição -- serviços de mão de obra l Valor Unit

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados

r.4 l e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido,
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem ülnal e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de l
ggQIÍ11çgçêg.çgm datas de manutenção. }nspeção final. Acionamento e start-up.
:;Z,; de l LL Ül; ÕK':ÉÜ::êâ;á:linõãiaiiã6õ=; ;ÍRãtãçãH
elétrica e retirada do motor da base Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. Inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados

nl e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor, com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica, acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
i cinzas. Inspeção final. Start ul

1 1 Serviço de revisão intemlediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado confomle
cronograma estabelecido pela GEMA
l Rebobinamento de motor elétrico 50 CV

TOTAL DE PEÇAS
Valor Total

0.00

0.00

0.00

l TOTAL DE MÃO DE OBRA

'rO'rAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

[
0.00

0,00
0,00

Item 16 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganorm 80.200
02 Bomba KSB Meganom) 80.200- 100 m3/h

02 Motor WEG 1 0 CV - 1 750 RPM

Bomba Ro 01 e NO 02

Recatque Água de Reaproveitamento Lagoa

Descrição - peças para bombas / motores
Rotor ferro fundido

ETA Centra/

Quant

02

Valor Unit
(R$)

Valor Total

02 Jogo de rolamentos da bomba
0.00

04
0.00

02

Jogo de anéis de desgaste

Elemento Elástico do acoplamento

Retentor 01 707 BRG 0.00

0.00

l"'M Jogo de Juntas
0.00

0.00

0,00
02 Kit de Selagem

02 Eixo aço carbono da bomba

Luva Protetora do Eixo inox ref 524

0.00

0,00

0,00

0,00

02 Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
02 Jogo de rolamentos do motor

02 l Ventoinha do motor

t
+

lTOTAL DE PEÇAS
0,00
0,00

57
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T Descrição - serviços de mão de obra Valor Total

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega, Desmontagem completa, limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
dentiüicacão com datas de m
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes, Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção.jJlgl:Bt.ql!.yp:
Serviço de revisão intemlediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Sewiço realizado conforme
cronograma estabelecido pela GEMA
Rebobinamento de motor elétrico 10 CV

02

F

0,00

02 0.00

0,00

TOTAL DE MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

Item 17 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 32-125R
03 Bomba KSB Megabloc 32-125R

03 Motor WEG 5 CV - 3500 RPM

Bomba Ro 01, Ro 02 e n' 3

L
Quant

Recalque Agua Tratada ETA Central - Prédio

03

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de Junta Ref. 400.1/2/3 ]
Valor Unit Valor Total

l (R$:
0,00

03

03

03

03

03

03

Selo mecânico

Jogos de rolamentos da bomba

Luva Protetora do Eixo bronze ref 524

0,00

0.00

Rotores da bomba em ferro fundido

Jogo de roiamentos do motor

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00TOTAL DE PEÇAS

Quant. l Descrição - serviços de máo de obra

Ventoinha do motor elétrico

Sewiço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base, colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
l descritas Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido,
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul)- Colocação das plaquetas de
identificação com datas de manutenção. Inspeção final- Acionamento e start-up.

Valor Unit

03 0.00

L
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Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação l
l elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe l
das peças do motor, }nspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido,
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
l (folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
eiétrica. acionamento do sistema elétricQ. instalação e fixação da base Montagem
i final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final, Start ul
Rebobinamento de motor elétrico 5 CV

03 0,00

TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)
TOTAL DE MÃO DE OBRA

0.00

0,00
0,00

01

01

Conjunto de Motor e Bomba Worthington
Bomba Worthington
Motor WEG 5 CV -3480 RP

Bomba n' 01

Recalque Agua Tratada ETA Central Lavagem de

Quant l Descrição - peças para bombas / motores

01 l Jogo de rolamentos da bomba
01

01

Jogo de J untam

Jogo de anéis de desgaste

01

01

Luva Protetora do Eixo em bronze

Eixo aço carbono da bomba

Selo mecânico 0.00

0,00

0,00

0.00

OI l Rotor em ferro fundido

Ventoinha do motor elétrico

+
TOTAL DE PEÇAS

0.00
0,00

Descrição - serviços de mão de obra

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de $ua linha de tubulação e
base. colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de Jateamento para peças de ferro / aço fundido,
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
identificação com datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up.
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa, limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados l
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundida. l
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo
(folgas radiais/axiais)- Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica. acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final. Start up
Rebobinamento de motor elétrico 5 Cv

Valor Unit Valor Total
(R$)

01 0,00

[

01

i

o,ao

0.00

TOTAL DE MAO DE OBRA
TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

o,oo l
õ.oo l
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Item 19

01

01

Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganoml 80-315
Bomba KSB Meganorm 80-315 - 60 m3/h

Motor WEG 20 CV . 1760 RP

Bomba n' 01

Recalque Água Tratada . Cruzeiro do Sul - Sílvio Rinaldi

Quant

01

Descrição - peças para bombas / motores

Jogo de rolamentos da bomba

Valor Unit
(R$)

Valor Total
ln$)

02

01

Retentor

0.00

o,ao

01

01

01

Li

Elemento Elástico do acoplamento

r8 protetora do eixo em inox ref 524 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jogo de Juntas

Jogo de anéis de desgaste

01 Eixo aço carbono da bomba

Kit de Selagem

Rotor da bomba em ferro fundido

0.00

0,00

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico

OI l Jogo de rolamentos do motor

01

01

0.00

01

0,00

TOTAL DE PEÇAS

Ventoinha do motor + 0.00
0,00

Quant.

b
T Descrição - serviços de mão de obra v,l.r ulüf't-Vãióit'õú

.(B$} L (n$)
Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. +nspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de prometo
.folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações.
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de l
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de l
igç tigçêção com datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e startpuq
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido.
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, conforme padrões de projeto
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica. acionamento do sistema elétrico. instalação e fixação da base. Montagem
HiR31 e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeçâo final. Start ul
Serviço de revisão intermediária periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Serviço realizado conforme
cronoqrama estabelecido pela SEMA.
Rebobinamento de motor elétrico 20 CV

01 0,00

01 0.00

0,00

TOTAL DE MÃO DE OBRA
TOTAL MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

Item 20 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Meganoml 80-315
01 Bomba KSB Meganorm 80-315-100 m3/h

01 Motor WEG 30 CV - 1765 RPM

Recalque Agua Tratada Cruzeiro do Sul - Silvio Rinaldi
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Quant
01

Descrição

Jogo de rolamentos da bomba

Retentor

peças para bombas / motores
Valor Unit Valor Total

0.00

02 0,00

01

õi

Elemento Elástico do acoplamento

Jogo de Juntas

0,00

0.00

T Joga aé anéis de desgaste

TRã'ãi3eiaãéú

Luva protetora do eixo em inox ref 524

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

01

01

01

01

01

Eixo aço carbono da bomba

Rotor da bomba em ferro fundido

Conjunto de acoplamento bomba e motor. com elemento elástico
Jogo de rolamentos do motor

TOTAL DE PEÇAS

ãuanil l Descrição - serviços de mão de obra

Ventoinha do motor

Valor Unit

0,00

Valor Total
IR$1

Será ço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base. colocando flange cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, confomle padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
l identificação com datas de manutenção. Inspeção final. Acionamento e start-up
r Serviço de manutenção em MOTOR Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento, confomle padrões de prometo
(folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétrica. acionamento do sistema elétrlco. instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final. Start up-
Serviço de revisão intemlediárla periódica: Verificação de alinhamento de instalação
de bomba-motor e execução de realinhamento. Troca do elemento elástico do
acoplamento. Verificação do nível de óleo e regularização. Verificação de
engraxamento da bomba e do motor e sua execução. Sewiço realizado conforme
cronograma estabelecido oela GEMA
Rebobinamento de motor elétrlco 30 CV

01 D.00

01 0,00

0.00

0.00

TOTAL DE MAO DE OBRA
'ro'rAL MAO DE OBRA E PEÇAS {R$)

0.00
0.00

Item 21 - Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 40-160 R
02 Bomba KSB Megabloc 40-160 R
02 Motor WEG 1 5 CV - 3520 RPM

Bomba n' 01 e N' 02

Recalque Agua Tratada -(Minha Casa 800 apto.) Cruzeiro do Sul

Quant Descrição - peças para bombas / motores

02 Jogo de Juntas

Valor Unit Valor Total
'R$}

+

0.00

0.00
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Kit de Selagem

Rotor da bomba em ferro fundida

0,00

02

02

Jogo de rolamentos do motor

0.00

Ventoinha do motor
0.00

0,00

0,00

Quant.

TOTAL DE PEÇAS
Vãlaii total l

Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base: colocando flange cega Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças l
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados l
e peças substituídas. Execução de Jateamento para peças de ferro / aço fundido, l
exeçução dos serviços de reusinagem / ajustamento, confomae padrões de prometo l
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de
identificação com datas de manutenção. Inspeçãa final. Acionamento e star-up
Serviço de manutenção em MOTOR - Execução de remoção de cabos de alimentação
elétrica e retirada do motor da base. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe
das peças do motor, inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção, especificando serviços executados
l e peças substituídas. Execução de jateamento das peças de ferro / aço fundido
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de prometo
.folgas radiais/axiais). Retorno do motor. com a Instalação dos cabos de alimentação
elétricâ. acionamento do sistema elétrico, instalação e fixação da base. Montagem
final e alinhamento. Aplicação de tinta para acabamento (esmalte sintético cor azul ou
cinza). Inspeção final. Start up
Rebobinamento de motor elétrico 1 5 CV

Descrição -- serviços de mão de obra Valor Unit
R$)

02 0,00

02 0.00

2

TOTAL
TOTAL DE MÃO DE OBRA
MAO DE OBRA E PEÇAS (R$)

0.00

0,00

Item 22

01

01

Conjunto de Motor e Bomba KSB Megabloc 25-1 50R

Bom ba KSB Megabloc 25-150 Bomba Ro 01

Recalque Água Tratada -

Motor WEG 3 CV - 3465 RPM

Florian6polis - Elevado

Quant Valor Unit
jR$1

Valor Total

0,00

Descrição - peças para bombas / motores

01

01

Jogo de Junta Ref. 400- 1 /2/3

0.00

0.00

Selo mecânico

OI l Rotor da bomba em ferro fundido

OI l Jogo de rolamentos do motor

OI l Luva Protetora do Eixo bronze ref 524

0.00

0.00
]

TOTAL DE PEÇAS

OI l Ventoinha do motor 0,00

0,00

Quant. Descrição - serviços de máo de obra

l Serviço de manutenção na BOMBA - Retirada da bomba de sua linha de tubulação e
base, colocando flange cega. Desmontagem completa. limpeza e desengraxe dos
componentes da bomba. inspeção e controle de desgastes. Substituição das peças
descritas. Elaboração do relatório de manutenção. especificando serviços executados
e peças substituídas. Execução de jateamento para peças de ferro / aço fundido.
execução dos serviços de reusinagem / ajustamento. conforme padrões de projeto
(folgas radiais/axiais). Retorno da bomba com instalação e fixação das tubulações
l montagem final e alinhamento. Execução de testes de estanqueidade. Aplicação de
tinta para acabamento(esmalte sintético cor azul). Colocação das plaquetas de

L l identificação com datas de manutenção. Insoecão final. Acionamento e start-uo

Valor Unit Valor Total

01 0.00

62


