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TRAFO 225 KVA - Será Desativado

INSTALAÇÃO: 3060010288

Medição vai para a Cabine Primária

TRAFO 45 KVA - CPFL - 202/02479

INSTALAÇÃO: 3060010287

Será desativada

CABINE PRIMÁRIA A CONSTRUIR

Medição Única para atender todas

as Cargas da ETE.

NOVO POSTE

PONTO DE ENTREGA

REDE CPFL EXISTENTE

MÉDIA TENSÃO

3,00
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Elaborado Por: Revisão 

www.superare.eng.br

rodrigo@superare.eng.br /

marcia@superare.eng.br /

Rua: José Alves Guedes, 1418

Jaguariúna - SP

Parque Santa Maria

Aprovado Por: Data Descrição

Rodrigo

Eng. CREA: ART:

TEL: (19) 99868-4462  

Obra:

Local:

Projeto: Desenho: Escala:

Projeto Elétrico - Entrada de Energia

ETE-EL-01
-

RECIERO FARIA 5062867926 92221220161196787

Contatos:

TEL: (19) 98178-6672  

Endereço:

reciero@superare.eng.br /
TEL: (19) 99880-4659  

Aumento de Carga - Cabine Primária

Folha:

01/01

Estação de Tratamento de Esgoto de Jaguariúna

Estrada Municipal Guedes, s/n, FD EE, Bairro Guedes

Jaguariúna - SP

Reciero 07/11/16 01 Alteração Dimensionamento Disjuntores dos Apartamentos

500

13,50

TRECHO

SUBTERRÂNEO
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ETE

Dutos de PEAD

Não deve ter outras obras

Enchimento com solo arenoso

600

2 x Ø 4"

Nível do piso acabado

na região demarcada

Fundo da vala

nivelado e compactado

(Silte)

30


