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ACESSO PRINCIPAL

MAQUINA QUADRO BTU's  |POTENCIA MAX
QD.3 30.000 3.600 W CA
CAIXA DE AREIA E BRITA N.* 1
QD.3 30.000 3.600 W
AC3—PREVISAO* QD.3 30.000 3.600
DRENO DO AR CONDICIONADO
AC4—PREVISAO* QD.3 30.000 3.600 W
AC5—MULTIUSO QD.3 30.000 3.600 W
d JOELHO 45
ACE—PREVISAO* Q.3 30.000 3,600
/ISAO* QD.3 30.000 3.600 W
Q JOELHO 90— COLUNA
ACB—PREVISAO* QD.3 30.000 3.600 W
ACI—PREVISAO* QD.3 30.000 3.600 W
D UNIDADE EVAPORADORA
AC10—-PREVISAO* |  QD.3 30.000 3.600 W
ACT1-PREVISAO* | QD.3 30.000 3.600
UNIDADE CONDENSADORA
AC12-DIREGAO QD.3 9.000 1.400 W
AC13—SECRET. QD.3 9.000 1.400 W Eriev ) PREVISAO PARA UNIDADE EVAPORADORA
AC14-S.PROFES. | QD.3 22.000 2.800 W
K _ ﬁux\gu
ESTE EQUIPAMENTO NAO FAZ PARTE DO KIT FINANCIADO RE PREVISAO PARA UNIDADE CONDENSADORA
PELO FNDE.
TOMADA ALTA A 2.20M DO PISO
NOTAS:

6118:2014;

REFERENCIAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL, ELETRICO E AGUAS PLUVIAIS;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAGOES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR

- ALTERAGCOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE.
- TODAS AS CAIXAS SAO EXISTENTES NO PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS;
- A TUBULAGCAO DE DRENO DEVERA SER EMBUTIDA NO PISO DOS PAVIMENTOS;
- DEVERA SER UTILIZADO OS SEGUINTES MATERIAIS:
- GAS: TUBO DE COBRE;
- ELETRICA: ELETRODUTO DE PVC E FIOS CONFORME PROJETO;
- DRENO: TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25 A 40MM.

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Atendimento a NBR 9050/ 2015;
Alteracao: quadro de areas, fechamento frontal, sanitarios infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e

02 ANEIRO/ 2017
J 0720 equipamento, altura da cerdmica nos sanitarios, cor dos portdes dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'agua, de duchas higiénicas e escaninhos pré-escola.
01 JULHO/ 2016 Alteragao paredes - shaft para tubulagao hidraulica e detalhamento; alteragao da altura da platibanda.
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