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Estudo Teécnico Preliminar 453/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 1311/2025

2. Descricao da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a realizacdo de manutencdes
das instalacbes do Teatro Municipal de Jaguariina, entre elas manutencdo de
impermeabilizagdo, bem como de reparos no teto do prédio publico, em conformidade
com as especificagdes descritas neste ETP.

A Secretaria Municipal de Cultura é responsavel por diversos espacos culturais do
Municipio, entre eles, o Teatro Municipal de Jaguarilina — Dona Zenaide € considerado
um dos principais patriménios culturais materiais de masnifestacbes culturais do
Municipio.

O espaco serve para recepcionar diversas atracdes culturais da regido, além de ter um
ponto de desenvolvimento cultural e de uso dos artistas do municipio. A estrutura em
guestdo tem uma construcdo peculiar, e necessita de recorrentes manutencoes para
gue seu funcionamento seja pleno e atenda de forma adequada seus usuarios.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Cultura Celso Ricardo Lauro

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

a) Poderdo participar deste pregdo eletrbnico empresas interessadas no ramo de
atividade pertinente ao objeto desta dispensa eletrbnica que atenderem as exigéncias
de habilitacéo.

B) Nao serd permitida a participacdo de empresas:
1 — Estrangeiras que nao funcionam no Pais;
2 — Reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

3 — Declaradas iniddneas pelo Poder Publico e ndo reabilitadas;
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4 — Que nao possuirem ramo de atividade pertinente ao objeto desta dispensa de
licitacao eletrbnica.

Forma de pagamento:em até 28 dias.

A nota fiscal devera ser encaminhada para o e-mail adm.setuc@jaguariuna.sp.gov.br.

5. Obrigacoes da Contratada
a) Prestar os servicos em conformidade com o disposto neste ETP;

b) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de culpa, dolo, durante a execucao dos servi¢os, nao incluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacdo ou acompanhamento da Secretaria de
Cultura;

c) Solicitar em tempo habil todas as informac¢des que necessitar para o cumprimento
de suas obrigacoes;

d) Disponibilizar canais de comunicagao ativos e funcionais, quais sejam: endereco
eletrbnico (e-mail), nimero de telefone e/ou quaisquer outros meios adequados, pelos
guais a CONTRATANTE podera se comunicar com a CONTRATADA;

e) E a Unica e exclusiva responsavel pela execugédo dos servigos, fornecimento de
materiais, instalacao e retirada dos equipamentos;

f) E a Unica e exclusiva responséavel pelos seus empregados, ficando expressamente
afastada a existéncia de qualquer relacdo de emprego com a municipalidade;

g) Devera prestar os servi¢cos de acordo com as instrucdes da Secretaria responsavel
pela solicitacdo, em horarios pactuados com a administracéo do teatro, visando ndo
atrapalhar a agenda de eventos do espaco;

h) Dever& atuar com equipamentos que obede¢am as especificagdes das normas da
ABNT, do CREA e do Corpo de Bombeiros, quando for o caso.

l) Responsabilizar-se integralmente pela guarda, vigilancia, seguranca e manutencao
dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestacao dos servicos,

nao cabendo a contratante arcar com qualquer despesa relativa ao desaparecimento,
roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.

6. Obrigacoes da Contratante

a) Prestar informacdes e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA

b) Efetuar o pagamento nas condicfes e preco pactuados.
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c¢) Proporcionar a Contratada todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigacfes decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei n°
14.133/2021;

d) Atestar a(s) Nota(s) Fiscais) correspondente(s), ap0s o0 aceite dos servigos
executados;

e) Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao
dos servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias preventivas e
corretivas.

7. Levantamento de Mercado

Foram solicitados orcamentos para estimativa de valores deste ETP com potenciais
fornecedores, via e-mail, para que seja feita a estimativa média dos servigos descritos
neste estudo.

8. Descricao da solucdao como um todo

A solucdo integral para a manutencdo das instalagdes do Teatro Municipal de Jaguariina — Dona Zenaide compreende um
conjunto de intervenc¢des coordenadas e interdependentes, visando garantir a funcionalidade, seguranca e conservagio do
patrimonio cultural. As a¢Ges propostas abordam tanto a manutengéo preventiva e corretiva do sistema de resfriamento quanto a
resolucdo de problemas de infiltragdo e a revitalizacdo dos banheiros, conforme detalhado a seguir:

1. Manutenc¢do Preventiva e Corretiva do Sistema de Resfriamento: Esta etapa engloba a limpeza e manutencdo dos
componentes essenciais do sistema de resfriamento (bandejas, filtros e evaporadores), bem como a correcéo de falhas no
sistema de escoamento de agua. Essas acOes sdo cruciais para assegurar o conforto térmico dos usudrios e a longevidade
dos equipamentos, evitando danos maiores e custos futuros.

2. Solugdo para Problemas de Infiltragdo: A impermeabilizacdo do piso total da sala de maquinas e o teste de infiltracdo
subsequente visam eliminar as causas de umidade e prevenir danos estruturais e aos equipamentos instalados na sala.
Esta medida é fundamental para a integridade do edificio e a seguranca das instalagdes.

3. Revitalizacao dos Banheiros: A intervengdo nos banheiros masculino e feminino compreende a remogao completa do
forro de drywall existente, a inspecdo e adequacao da parte elétrica e dos pontos de iluminacdo, a instalagdo de um novo
forro de drywall, o tratamento das superficies com massa corrida e pintura, e a instalagdo dos pontos de iluminagao,
incluindo a substitui¢do de lampadas LED queimadas. Esta agdo visa melhorar a estética, a funcionalidade e a seguranga
dos espacos sanitarios para os usudrios do teatro.

Em suma, a solugdo como um todo preconiza uma abordagem integrada que trata as necessidades de manutencdo de forma
abrangente, desde a infraestrutura de climatizacdo até os acabamentos internos. A execucdo coordenada dos servicos listados
garantird um ambiente adequado para as atividades culturais, a conservagdo do patriménio municipal e a seguranca de todos os
frequentadores do Teatro Municipal de Jaguariina — Dona Zenaide. A contratacdo de uma empresa especializada que demonstre
capacidade técnica para executar todos os itens de forma eficiente e integrada é essencial para o sucesso da presente licitagdo.

A realizagdo do servico deverd compreender o periodo de 10 dias ttei

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

® Manutencdo e limpeza das bandeixas, filtros e evaporadores do sistema de resfriamento:

® Numero de sistemas de resfriamento a serem atendidos: 10
® Numero de bandejas por sistema: 10
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® Numero de filtros por sistema: 10
® Numero de evaporadores por sistema: 10

® Manutencdo no sistema de escoamento de agua do sistema de resfriamento:

® Numero de pontos de escoamento a serem revisados/reparados: 4
® Extensdo linear (metros) de tubulacdo de escoamento a ser inspecionada 25 m

® Impermeabilizacio do piso total da sala de maquinas:

® Area total (metros quadrados) do piso da sala de maquinas a ser impermeabilizada:120 m?
® Teste de infiltracao:

® Numero de testes de infiltracdo a serem realizados: 2
® Areas a serem testadas (metros quadrados): 120 m?

® Retirada de todo o forro de Drywall dos banheiros masculino e feminino e Conferéncia da parte elétrica e pontos
de iluminacao:

Area total (metros quadrados) de forro de Drywall a ser retirado no banheiro masculino: [60 m?
Area total (metros quadrados) de forro de Drywall a ser retirado no banheiro feminino: 26 m?
Numero de pontos elétricos a serem conferidos no banheiro masculino: 4

Numero de pontos elétricos a serem conferidos no banheiro feminino: 3

Numero de pontos de iluminacéo a serem conferidos no banheiro masculino:15

Numero de pontos de iluminacdo a serem conferidos no banheiro feminino: 13

¢ Montagem do novo forro de Drywall:

® Area total (metros quadrados) de novo forro de Drywall a ser instalado no banheiro masculino: 60 m?2
® Area total (metros quadrados) de novo forro de Drywall a ser instalado no banheiro feminino: 26 m?

® Masseamento e pintura:

® Area total (metros quadrados) a ser masseada e pintada no banheiro masculino (incluindo teto e paredes):82 m?
® Area total (metros quadrados) a ser masseada e pintada no banheiro feminino (incluindo teto e paredes):48 m?

® Instalacao dos pontos de iluminacao e troca de leds queimados:

® Numero de pontos de iluminacéo a serem instalados no banheiro masculino: 7
® Numero de pontos de iluminagdo a serem instalados no banheiro feminino: 7
® Nuamero estimado de ldampadas LED queimadas a serem substituidas: 14

. Custo Custo P
ltem Descrigio dos Servigos Unidade de Medida  Quantidade ,.;, Total  Referéncia Observagées
Estimada Estimado  de Preco
(R$)
(R$)
1 Manutenco e limpeza das bandeijas. fitros e evaporadores do sis Sistema COTAGAO  Considerar o tipo e capacidade dos sistemas existentes_ Detalhar por sistema, se necessario
1.1 Limpeza de bandejas do sistema de resfriamento Unidade SINAPI
1.2 Limpeza de filtras do sistema de resfiamento Unidade Considerar o tipo de filro (metdlico lavdvel, descartavel, stc ).
1.3 Limpeza de evaporadares do sistema de resfiamento Unidade
2 Manutengo no sistema de escoamento de 4gua do sistema de rePonto Considerar senicos come desabstruco, reparo de tubulabes, etc. Detalhar por tipo de intervencdo, se nec
3 Impermeabilizaca do piso total da sala de maquinas. Metro Quadrado Especificar o tipo de impermeabilizacdo a ser utilizada {manta asfaltica, argamassa polimérica, etc.). Incluir
4 Teste de infiltracdo. Teste Especificar o método de teste a ser utilizado.
5 Retirada de todo o forro de Drywall dos banheiros masculino e fem Metro Quadrado Considerar a remocZo e destinacio adequada do material
6 Conferéncia da parte elétrica e pontas de iluminagdo. Ponto Incluir inspecio de fiagies, conexdes, quadros de distribuico, etc. Detalhar por tipo de semvico, se necess:
7 Montagem do novo forro de Drywall Metro Quadrado Especificar tipo e espessura do Drywall, estrutura de suporte, etc
8 Masseamenta ¢ pintura Metro Quadrado Especificar nimero de deméos de massa corrida & tinta. tipo de tinta, preparagdo da superficie. etc.
9 Instalagdo dos pontos de luminagéo e troca de leds queimados. Ponto Considerar a instalagdo de novos pontas & a substituigdo de lampadas_Detalnar par tipo de luminaria, se ne
9.1 Instalagdo de novos pontos de iluminagéo Fonta Incluir fixagdi, fiagio e conexdo.
9.2 Troca de ldmpadas LED queimadas Unidade Considerar o tipo  poténcia das ldmpadas a serem substituidas.
Custos Indiretos (BDI) Percentual Taxa de Beneficios ¢ Despesas Indiretas a ser aplicada sobre o custo direto total
Valor Total Estimado  Real Valor total estimado para a realizagéo dos senicos

Descricdo dos servigos

Manutencéo e limpeza das bandeixas, filtros e evaporadores do sistema de resfriamento.

Manutencao no sistema de escoamento de agua do sistema de resfriamento.
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Impermeabilizacao do piso total da sala de maquinas.

Teste de infiltragao.

Retirada de toto o forro de Drywall dos banheiros masculino e feminino.

Conferéncia da parte elétrica e pontos de iluminacao.

Montagem do novo forro de Drywall.

Masseamento e pintura.

Instalacdo dos pontos de iluminacao e troca de leds queimados.

10. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 28.283,33

] Descricao dos servigos

Valor total médio estimado

Manutencao e limpeza das bandeixas, filtros e
evaporadores do sistema de resfriamento.

Manutencéo no sistema de escoamento de
agua do sistema de resfriamento.

Impermeabilizacdo do piso total da sala de
magquinas.

Teste de infiltrag&o.

Retirada de toto o forro de Drywall dos
banheiros masculino e feminino.

Conferéncia da parte elétrica e pontos de
iluminacéo.

R$ 28.283,33
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Montagem do novo forro de Drywall.

Masseamento e pintura.

Instalacdo dos pontos de iluminacéo e troca de
leds queimados.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao se aplica.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se aplica.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

N&o se aplica.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

* A manutencao preventiva ajuda a garantir que o teatro cumpra todas as normas e
regulamentacdes de seguranca estabelecidas por autoridades locais e nacionais.
Isso evita multas, penalidades e potenciais interrupgdes nas operacdes do teatro
devido a ndo conformidades.

* Ao identificar e corrigir problemas de impermeabilidade antes que se tornem
grandes falhas, evita-se custos mais altos associados a reparos emergenciais ou
substituicbes de equipamentos danificados.

15. Providencias a serem Adotadas

A fiscalizacdo dos trabalhos sera realizada pelo Chefe de Setor do teatro,
acompanhando a execucdo dos trabalhos na sua totalidade, atendendo assim as
demandas administrativas do processo até a sua conclusao.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica.
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17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
17.1. Justificativa da Viabilidade

A Secretaria de Cultura entende ser VIAVEL e RAZOAVEL a contratagio da solucdo demandada conforme as analises acima.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALAN DOS SANTOS SOUZA

Assistente de Gestdo Publica

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 23/04/2025 as 14:15:22.

7 de7


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

	Estudo Técnico Preliminar 453/2025
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Obrigações da Contratada
	6. Obrigações da Contratante
	7. Levantamento de Mercado
	8. Descrição da solução como um todo
	9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	10. Estimativa do Valor da Contratação
	11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	14. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	15. Providências a serem Adotadas
	16. Possíveis Impactos Ambientais
	17. Declaração de Viabilidade
	17.1. Justificativa da Viabilidade

	18. Responsáveis


