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Estudo Técnico Preliminar 621/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA.

A REDE DE FRIO, POR MEIO DE SEU PROCESSO LOGÍSTICO (CADEIA DE FRIO), TEM
COMO OBJETIVO GARANTIR A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS IMUNOBIOLÓGICOS
ADQUIRIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DISTRIBUÍDOS ATRAVÉS DO ESTADO AO
MUNICÍPIO.

O PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19:
“RECOMENDA O USO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, NOBREAK OU AINDA
CÂMARAS REFRIGERADAS COM AUTONOMIA DE 72 HORAS OU EM CONFORMIDADE
COM O PLANO DE CONTINGÊNCIA LOCAL”. ESSA INDICAÇÃO ESTÁ NO MANUAL DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E DESDE QUE A VACINA FOI INTRODUZIDA NO MUNICÍPIO NOS
PREOCUPAMOS EM ATENDER ESSA RECOMENDAÇÃO ENTENDENDO SER
FUNDAMENTAL PARA QUE GARANTÍSSEMOS A SEGURANÇA E QUALIDADE DOS
IMUNOBIOLÓGICOS.

NA REDE DE FRIO DEVE SER INSTALADO UM GERADOR CAPAZ DE ATENDER OS 
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS CÂMARAS, FREEZERS, GELADEIRAS, ARES-
CONDICIONADOS E ILUMINAÇÃO, PARA NECESSIDADE DE MANTER EM 
FUNCIONAMENTO OS EQUIPAMENTOS NO CASO DE FALTA OU OSCILAÇÃO NA 
CORRENTE ELÉTRICA. O USO DESSE GERADOR DEVE SER DE EXCLUSIVIDADE DOS 
EQUIPAMENTOS DA REDE DE FRIO.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Vigilancia Epidemiológica Renata Rodrigues Miranda

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL MENSAL OU 
DOCUMENTO EQUIVALENTE;

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO, APÓS CONTADO DO SETOR SOLICITANTE;
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ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA  ALFREDO BUENO, 1227 - CENTRO - JAGUARIÚNA CEP: 
13910-027;

CONDIÇÕES DE ENTREGA: PRODUTO DEVERÁ SER INSTALADO COM TODO O 
MATERIAL NECESSÁRIO PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO, CASO HAJA A 
MUDANÇA DE PRÉDIO AONDE O GERADOR ESTARÁ LIGADO A EMPRESA VENCEDORA 
SERÁ ACIONADA PARA A MUDANÇA DO EQUIPAMENTO EM QUESTÃO;

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 4 MESES

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO: QUALQUER PROBLEMA APRESENTANDO E MANUTENÇÃO NECESSARIA FICA 
DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ECONTRATADA.

5. Levantamento de Mercado

A PESQUISA RELACIONADA AO ITEM DESCRITO NESTE ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR FOI ELABORADA COM BASE EM PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO 
ATRAVÉS DE FORNECEDORES FÍSICOS E EM SITE OFICIAL DO GOVERNO.

6. Descrição da solução como um todo

A PRESENÇA DE GERADOR DE ENERGIA TRAZ CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, SEJA
PARA MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE
IMUNOBIOLÓGICOS, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR A FALTA DE ENERGIA
ELÉTRICA NO PRÉDIO, EM MOMENTOS DE PANES ELÉTRICAS OU FALHAS DE
DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

LOCAÇÃO DE 1 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 40 KVA TRIFÁSICO

GRUPO GERADOR DIESEL MONTADO EM CONTÊINER COM POTÊNCIA 40 KVA STAND-
BY / 36,0,8 NA TENSÃO DE 220 / 127 VCA EM 60 HZ, PARA FUNCIONAMENTO SINGELO E 
AUTOMÁTICO, COMPOSTO DE MOTOR ESTACIONÁRIO, DE COMBUSTÃO INTERNA POR 
CICLO DIESEL (S-500), COM POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 50 CV, OU 
SUPERIOR, EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, 
ASPIRAÇÃO NATURAL COM REGULADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE, REFRIGERADO 
A AGUA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRIFUGA. 
DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA, BAIXA 
PRESSÃO DO ÓLEO, FILTROS COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS PARA AR TIPO SECO, 
PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL. SISTEMA ELÉTRICO DE 12 VCC DOTADO 
DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA (S), COM SISTEMA DE PRÉ-
AQUECIMENTO PARA PERMITIR A RÁPIDA DISPONIBILIZAÇÃO DO MOTOR PARA 
CARGA. CONSUMO MÁXIMO DE 9.0 LITROS/HORA (100% DE CARGA). GERADOR 
SÍNCRONO, SEM ESCOVAS  (BRUSHLESS) TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H, COM 
IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, LIGAÇÃO ESTRELA COM E NEUTRO ACESSÍVEL, QUATRO 
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POLOS, MANCAL ÚNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, E ROLAMENTO DO 
ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA, REGULADOR 
ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 
RPM, TENSÃO 220/127 VCA, 380/220 VCA. BASE DE MONTAGEM ÚNICA DE ESTRUTURA 
ROBUSTA E INTEGRALMENTE SOLDADA, COM FUNDO FECHADO, FABRICADA A 
PARTIR DE CHAPAS DE AÇO CARBONO DOBRADAS, PARA GARANTIR O ALINHAMENTO 
ADEQUADO A ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO CONJUNTO E A ESTANQUEIDADE PARA 
ATÉ 100% DE TODOS OS LÍQUIDOS, BEM COMO ORIFÍCIOS PARA IÇAMENTO NAS 
EXTREMIDADES DA ESTRUTURA DE MODO QUE FACILITE A MOVIMENTAÇÃO. 
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, DOTADO DE MICROCONTROLADOR MONTADO 
INTERNAMENTE AO CONTAINER E ISOLADO DA MÁQUINA, FABRICADO COM CHAPAS 
DE AÇO GALVANIZADO, MONTADO SOBRE BASE DO GRUPO GERADOR, CONFORME 
SOLICITADO PELA NR10, DEVENDO PERMITIR OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL E 
EXECUTAR SUPERVISÃO DE SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA, COMANDANDO A 
PARTIDA E PARADA DO GRUPO GERADOR EM CASO DE FALHA DA FONTE PRINCIPAL 
(REDE), DOTADO DE DISJUNTOR DE PROTEÇÃO. CHAVE DE TRANSFERÊNCIA 
COMPOSTA POR CONTATORES TRIPOLARES, CAPACIDADE DE 110 A, MONTADO NO 
COMPARTIMENTO DE FORÇA DO QUADRO DE COMANDO. CONTAINER SUPER 
SILENCIADO LEVE PARA NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO DE 75 DB (A) @ 1,5 METROS. TANQUE 
DE COMBUSTÍVEL EM POLIETILENO NA CAPACIDADE DE 60 LITROS OU SUPERIOR, 
INSTALADO NA BASE TIPO ESTANQUE, PRÓPRIO PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS. 
COMPOSTO POR PAINÉIS LATERAIS, TETO E PORTA PARA ACESSO AO MOTOR E 
QUADRO ELÉTRICO, FABRICADOS EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA GARANTIA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
SEMPRE QUE NECESSÁRIO E ABASTECIMENTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 20.858,36

R$ 20.858,36

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A SOLUÇÃO NÃO TEM NECESSIDADE DE PARCELAMENTO, SERÁ EXECUTADA EM 
PARCELA ÚNICA, RESSALTANDO QUE O PRAZO DE CONTRATAÇÃO É DE 4 MESES, 
COMO JÁ INFORMADO EM TÓPICO 4 DESTE ETP.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

EXISTEM CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES DA CONTRATAÇÃO 
CONSTADA NESTE ETP, QUE SEGUEM VIA PROCESSO LICITATÓRIO.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

HÁ ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL POSTO QUE A SECRETARIA DE
SAÚDE NÃO POSSUI GERADORES EM SEU ROL DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.,
CONTUDO RECEBE RECURSOS FEDERAIS (FONTE 5), PARA CUSTEIO DE AÇÕES DE
VIGILÂNCIA, SENDO ESSE OBJETO ENQUADRADO NO ROL DE AÇÕES DESSA UNIDADE
DE SAÚDE.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

GARANTIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DE TODOS
OS IMUNOBIOLÓGICOS DO MUNICÍPIO QUE SÃO DISTRIBUÍDOS AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE E AO HOSPITAL.

MINIMIZA O RISCO DE PERDA DE IMUNOBIOLÓGICOS POR EVENTOS EXTERNOS
COMO A FALTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENDO O
ABASTECIMENTO DAS SALAS DE VACINAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO DESSA
FORMA A PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO À POPULAÇÃO.

 

13. Providências a serem Adotadas

NÃO SE APLICA.

14. Possíveis Impactos Ambientais

OS GERADORES EMITEM OS MESMOS POLUENTES DOS MOTORES DE VEÍCULOS A
DIESEL, QUE SÃO OS CAUSADORES DO MAIOR IMPACTO NA QUALIDADE DO AR,
COMO ÓXIDO DE NITROGÊNIO, ÓXIDO DE ENXOFRE, DIÓXIDO DE CARBONO,
MONÓXIDO DE CARBONO E MATERIAL PARTICULADO, CONTUDO AINDA NÃO HÁ UMA
LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O USO DESSES EQUIPAMENTOS.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

TODOS OS MEIOS LEGAIS SE APLICAM A CONTRATAÇÃO VISADA NESTE ETP.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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RENATA RODRIGUES MIRANDA
Responsável pela contratação direta
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