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ATENCAO: DIMENSSIONAL DO QUADRO QDF-03 SOMENTE ORIENTATIVO
Quadro Distribuicdo de Forga 03
Sobrepor - Caixa de Montagem
Dimensées: H800xL800xP250mm
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REVISAO (CARIMBO) 1 20/05/2023 | LEANDRO || EANDRO ESTACAO DE CAP TACAO DE AGUA BRUTA 02
EMISAO INICIAL 0 26/04/2023 | LEANDRO Proj Arquivo DWG ESQUEMA DE MONTAGEM QD~F-03
Tipo de Alteragao Rev. Data Nome CARLOS EL_EX_CONTROL ENG_SEE MT_12_DIMENSIONAL PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO FL.04 - 04/05
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Placas de Identificagdo do Painel Adesivos Fixados na Parte Externa da Porta Adesivos Fixados na Parte Interna da Porta A
| 80mm | By
| ATENCAO
Antes da Energizagdo/Colocagéo em Servigo,
Séo Necessério
QD F = 03 g - Raperto de Conexdes Mecénicas e Elétricas;
2 2 0 /3 8 0 V % - Nivelamento do Piso (Para Painel Auto-Portante)
- Seguir Recomendagdes Mencionadsas no
C U l D A D O ’ Manual de Manutengdo Quando Fornecido.
. B
Placa de Identificagdo do Nome do Painel A
- ADVERTENCIA
Material ABS
Cor do Fundo Preta 1. Quando um disjuntor atua desligando algum circuito ou instalagéo
Cor da Letra / Inscrigdo Brancas inteira a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito.
Espessura da Placa 2,0 mm Desligamentos frequentes séo sinais de sobrecarga. Por isso
Fixagdo Coladas NUNCA troque seus disjuntores ou fusivel por outro de maior
Altura das Letras Méxima 7,0 mm corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, troca de
um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes a C
troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segéo (bitola)
2. Da mesma forma NUNCA desative a chave automatica de
Placas de Identificagéo dos Dispositivos protegéo contra choque elétricos (Dispositivos DR) mesmo em caso
de desligamentos sem causa aparente. Se o0s desligamnetos forem
45mm frequentes e principalmentes se as tentativas de religar a chave ndo
I I tiverem éxito, isso podem ser identificadas e corrigidas por
c profissionais qualificados.
£ ) ) D
— PAINEL ENERGIZADO A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
Siaca 95 ldentineocas 4o Nome 4o Pama ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA
INSTALACAO NBR 5410 2004 (ARITGO 65410) .
Material ABS
Cor do Fundo Preta
Cor da Letra / Inscrigdo Brancas
Espessura da Placa 1,0 mm AP ROVADO
Fixagdo Coladas E
Altura das Letras Méxima 2,5 mm COM AUTE NTlCACAO DIGITAL
Documento assinado digitalmente
9 v smosuessonen,
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Secretaria de Planejamento Urbano
Jaguariuna - SP
Data 7 . .
e oaip023 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA ESCALA'SE |
REVISAO DE TEXTO 2 | 20/06/2023 | LEANDRO |Des. ~ " , REVISAO:
REVISAO (CARIMBO) 1 29/05/2023 LEANDRO LEANDRO ESTACAO DE CAPTACAO DE AGUA BRUTA 02
EMISAO INICIAL 0 26/04/2023 LEANDRO PI’Oj. Arquivo DWG ESQUEMA, DE MONTAGEM QDF‘03
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