
Objeto: Manutenção emergencial, corretiva e preventiva de geradores nos próprios públicos da Secretaria Municipal de Saúde
Local: Jaguariúna/SP Data: ago/2025

Descrição: Mão de obra e serviços Classificação: BDI 1

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA PESO
ADOTADO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 2,00%
2 GARANTIA G 2,00%
3 RISCO R 2,50%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 2,00%
5 LUCRO L 10,00%
6 TRIBUTOS T 5,65%
6.1 PIS / COFINS PC 3,65%
6.2 ISSQN ISS 2,00%

TOTAL [ (1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1 ] BDI 26,65%

Observações:
Referência: Lei Complementar Municipal nº. 04/1991 e alterações
ISSQN: Alíquota de 2% com base de cálculo de 100%

Descrição: Fornecimento de materiais Classificação: BDI 2

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA PESO
ADOTADO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 1,25%
2 GARANTIA G 0,45%
3 RISCO R 0,55%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,82%
5 LUCRO L 5,15%
6 TRIBUTOS T 3,65%
6.1 PIS / COFINS PC 3,65%

TOTAL [ (1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1 ] BDI 12,50%

Observações:
Referência: Acórdão TCU nº. 2622/2013 e alterações posteriores

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS



Objeto: Manutenção emergencial, corretiva e preventiva de geradores nos próprios públicos da Secretaria Municipal de Saúde
Local: Jaguariúna/SP Data: ago/2025

ITEM REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇO 3.105,00
1.1 PP1 / BDI 1 MANUTENÇÃO DE GERADOR À DIESEL 115 a 500kVA, 127/220V UN 4 776,25 3.105,00
2 INSUMOS 2.250,00
2.1 ESTIMATIVA / 

BDI 2
MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS (VALOR VARIÁVEL SUJEITO A 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO)

VL 1 2.250,00 2.250,00

TOTAL MENSAL 5.355,00R$           
TOTAL ANUAL (x12) 64.260,00R$         

Observações:
Referência: Pesquisa de Preços nº. 518/2025 do comprasnet.gov, UASG 986595
BDI: 26,65% (Mão de obra e serviços), 12,50% (Fornecimento de materiais)

ORÇAMENTO BASE



Data: ago/2025

ITEM DESCRIÇÃO LOCAL
- modelo motor: SCANIA
- modelo gerador: WEG
- potência nominal: 200 kVA
- tensão nominal: 220/127V
- combustível: Diesel S10
- modelo motor: SCANIA
- modelo gerador: WEG
- potência nominal: 500 kVA
- tensão nominal: 380/220V
- combustível: Diesel S10
- modelo motor: SCANIA
- modelo gerador: WEG
- potência nominal: 500 kVA
- tensão nominal: 220/127V
- combustível: Diesel S10
- modelo motor: MWM
- modelo gerador: WEG
- potência nominal: 115kVA
- tensão nominal: 220/127V
- combustível: Diesel S500

3 HM “WALTER FERRARI”

4 UPA “DR. ANA OLIVIA BETIVOGLIO”

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Objeto: Manutenção emergencial, corretiva e preventiva de geradores nos próprios públicos da Secretaria Municipal de Saúde (Lote 1)
Local: Jaguariúna/SP

1 HM “WALTER FERRARI”

2 HM “WALTER FERRARI”



SÍNTESE DO PLANO DE MANUTENÇÃO 
 
 
SEMANALMENTE    
 
 TESTES DE FUNCIONAMENTO, ATRAVÉS DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO NO MODO “MANUAL”, 

DEVENDO-SE OBSERVAR QUE AO FINAL, TODAS AS CHAVES DE ACIONAMENTO DEVEM ESTAR NA 
POSIÇÃO AUTOMÁTICO, PERMITINDO QUE OS GERADORES SEJAM ACIONADOS AUTOMATICAMENTE, 
QUANDO DA FALTA DE ENERGIA, 

 VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DE ÓLEO E ÁGUA (ÁGUA DO RADIADOR E DA BATERIA), ALÉM DA COLORAÇÃO 
DA FUMAÇA EXPELIDA PELOS GERADORES DURANTE O FUNCIONAMENTO; 

 VERIFICAÇÃO DA TENSÃO GERADA NOS TERMINAIS; E 
 VERIFICAÇÃO DA CARGA DAS BATERIAS. 
 
MENSALMENTE    
 
 SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: VERIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE ÓLEO, CONDIÇÕES DE FILTROS, A 

EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS, E CORREÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO; 
 SISTEMA DE COMBUSTÍVEL: VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS, 

FILTROS, CONDIÇÕES DA BOMBA DE RETIRADA DO AR E A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS, E 
CORREÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO; 

 LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIA, DO FILTRO DE AR; 
 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL E QUALIDADE DA ÁGUA; OBSERVAR A 

EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS DO RADIADOR, MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS, COM CORREÇÃO, 
QUANDO NECESSÁRIO; 

 VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE CORREIAS E O TENSIONAMENTO, ALÉM DE 
CORREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO; 

 VERIFICAR O ACOPLAMENTO DO MOTOR E DO ALTERNADOR E, CORRIGIR, QUANDO NECESSÁRIO; 
 OBSERVAR A ESTABILIDADE DE BASES DO MOTOR/ALTERNADOR E CORRIGIR, QUANDO NECESSÁRIO; 
 SISTEMA ELÉTRICO: VERIFICAÇÃO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS DO MOTOR E CORRIGIR, QUANDO 

NECESSÁRIO; VERIFICAR NÍVEL DE ÁGUA, LIMPAR CONEXÕES, TESTAR BATERIAS E CORRIGIR 
PROBLEMAS, QUANDO EXISTENTES; LIMPEZA, REAPERTO DE CONTATOS E VERIFICAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DOS QUADROS ELÉTRICOS DE FORÇA E COMANDO, MÓDULO DE CONTROLE, RELÉS, 
PLACAS ELETRÔNICAS, PONTE RETIFICADORA E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, CORRIGINDO-OS 
QUANDO NECESSÁRIO; VERIFICAR OS CONTROLES ELÉTRICOS E ALARMES DE SEGURANÇA; 

 LIMPEZA GERAL, INCLUSIVE NA CASA ONDE ESTÃO INSTALADOS OS GERADORES; 
 REMOVER O ACÚMULO DE GRAXA, ÓLEO E SUJEIRA DO GRUPO GERADOR; 
 SIMULAR UMA QUEDA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA; 
 VERIFICAR A OPERAÇÃO DOS COMUTADORES DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, CHAVE DE 

COMUTAÇÃO E CONTROLES ASSOCIADOS; E 
 TESTES DE PARTIDA EM VAZIO E COM CARGA, MEDIANTE PROGRAMAÇÃO COM A GERÊNCIA DE 

MANUTENÇÃO. 
 
ANUALMENTE    
 
 TROCAR O ÓLEO E OS FILTROS DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 
 SUBSTITUIR OS FILTROS DE RESPIRO DO CÁRTER, DRENAR OS SEDIMENTOS DOS TANQUES, 

VERIFICAR SE AS MANGUEIRAS FLEXÍVEIS APRESENTAM CORTES E VERIFICAR O TIRANTE DO 
GOVERNADOR; 

 VERIFICAR O CUBO DO VENTILADOR E POLIAS; 
 VERIFICAR OS PARAFUSOS DO COLETOR DE ADMISSÃO E DO TURBOCOMPRESSOR; 
 LIMPAR A CAIXA DE SAÍDA E O QUADRO DE CONTROLE DO GERADOR; 
 VERIFICAR SE HÁ CONECTORES SOLTOS; MEDIR E ANOTAR AS RESISTÊNCIAS DE ISOLAMENTO DOS 

ENROLAMENTOS DO GERADOR; LUBRIFICAR SÓ ROLAMENTOS; 



 VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO DISJUNTOR PRINCIPAL; 
 TROCAR O FILTRO DE AR, REAPERTAR OS CABEÇOTES, VERIFICAR A CREMALHEIRA, TESTAR OS 

BICOS INJETORES E AJUSTAR CASO NECESSÁRIO; 
 LAVAR O SISTEMA DE ARREFECIMENTO; 
 TESTAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA; 
 VERIFICAR AS MANGUEIRAS, OS TUBOS DE ÓLEO, A CARCAÇA, EIXO E ROTORES DO TURBO 

ALIMENTADOR; 
 VERIFICAR E SUBSTITUIR MANGUEIRAS, CORREIAS E VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS; E 
 VERIFICAR E AJUSTAR CRUZETAS E FOLGA DAS VÁLVULAS. 


