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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Estudo Técnico Preliminar 1047/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Manutenção preventiva, corretiva e limpeza de aparelhos de ar condicionado, tipo Split,Piso/teto e/ou
Janela  para que a climatização apresente bom estado de funcionamento e mantenha as condições
necessárias de qualidade do ar interior, conforme disposto na Lei Nº. 13.589 de 04 de janeiro de
2018, na Resolução Nº. 9 de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA, e alterações posteriores, assim como as normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

A manutenção dos aparelhos de ar condicionado são de suma importância para as atividades dentro
das Unidades especificadas, uma vez que proporcionam bem-estar, saúde e conforto térmico aos
servidores e a comunidade atendida, e ainda a importância do melhor funcionamento dos
equipamentos de informática.

A manutenção preventiva, corretiva e a limpeza dos equipamentos de ar condicionado existentes,
visando a preservação e aumento da vida útil dos equipamentos, colocando-os em perfeito estado
de funcionamento, mantendo as condições necessárias de qualidade do ar interior conforme
exigência da Portaria nº 3.523 do Ministério da Saúde de 28/08/1998.

O serviço de manutenção preventiva, corretiva e limpeza de aparelhos condicionadores de ar, se faz
necessária, além dos motivos já expostos, pode-se ainda citar:

Indisponibilidade de mão de obra especializada no quadro funcional, equipamentos, ferramentas e
materiais indispensáveis para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e
limpeza,  de aparelhos de ar-condicionado;

Quantidade de aparelhos de ar condicionado que implica, na prática, a necessidade de ser
executado um plano de manutenção corretiva e preventiva, visando evitar o colapso dos
equipamentos o que geraria grandes transtornos aos funcionários e público atendidos, causando
desconforto além é claro, de prejudicar equipamentos de informática que se encontram instalados
nas respectivas unidades, aliado ao fato de que o escopo contratual pretendido, ser de pequenos
reparos e manutenções nos equipamentos discriminados no presente processo.

Necessidade de propiciar bem-estar aos servidores e usuários dos serviços oferecidos pelo Órgão;

Garantia da preservação de vida útil dos bens permanentes de refrigeração ambiental, refletindo de
forma direta na economicidade que deve ser observada pelos entes públicos.

As contratações de serviços e aquisição de produtos devem ser precedidas de Estudos Técnicos
Preliminares para análise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirão para compor o Termo de Referência, de forma que melhor atenda às necessidades da
Administração.
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Destarte, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela Lei 14.133, de 01 de abril de 2021,
visando a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar que, por sua vez, busca verificar a viabilidade
da contratação de manutenção corretiva, preventiva e limpeza de ares-condicionados, para atender
as necessidades das Unidades desta Prefeitura elencadas no presente processo, com o intuito de
manter as atividades administrativas por elas desenvolvidas.

A presente contratação também visa:

Atender ao que determina a Resolução RE nº 09 de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, que fornece orientações técnicas sobre padrões referenciais de Qualidade do ar
Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

Atender ao que determina a Lei 13.589/2018, que obriga a prédios públicos e privados coletivos (não
residenciais) que façam a manutenção de seus aparelhos de ar condicionado e que todos os prédios
tenham um plano de manutenção, operação e controle (PMOC) de climatizadores, nos quais se
incluem os aparelhos de ar condicionado. O objetivo da nova medida é eliminar e minimizar
potenciais riscos à saúde dos frequentadores dos edifícios ao garantir a qualidade do ar do
ambiente, considerando padrões de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de
pureza.

A manutenção preventiva faz-se necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em
boas condições de utilização, conforme NR 15 e Portaria MS nº 3.523 de 28 de agosto de 1998 e
demais legislações pertinentes e alterações posteriores, as quais estabelecem parâmetros para
verificação visual do estado de limpeza, remoção das sujidades por métodos físicos e manutenção
do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, de
forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de
ambientes climatizados.

Já a manutenção corretiva, justifica-se pelo fato de que já possui aparelhos condicionadores de ar,
dentre os relacionados para manutenção, que estão operando de forma insatisfatória, necessitando
de correções para o perfeito funcionamento e para casos que possam ocorrer durante o período do
contrato.

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Silvia Helena Trovo

Secretaria de Cultura Celso Ricardo Lauro

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Silvia Helena Trovo Verona

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios Mariana Camargo Bruscato

Secretaria de Educação Juliana Guidi Amadeu

Secretaria de Finanças Fabio Santos Ribeiro

Secretaria de Gabinete Estevão Soares de Carvalho

Secretaria de Governo e Relações Institucionais Alfredo Chiavegato Neto

Secretaria de Esporte e Lazer Carlos Clay de França

Secretaria de Gestão, Inovação e Tecnologia Icaro Biotto Battoni

Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano Thiago Alface Chiavegato

Secretaria de Mobilidade Urbana Mauro Haddad Andrino

Secretaria de Negócios Jurídicos Rômulo Augusto Arsufi Vigatto

Secretaria de Obras e Serviços Sandoval de Paula Leite Neto
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Secretaria de Saúde Maria da Conceição de Oliveira Camilo

Secretaria de Segurança Pública José Carlos Fernandes

Controladoria Geral do Município Leandro Augusto Finotelli Pires Alves da Siva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos, sem dedicação exclusiva de mão de
obra, para manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado do tipo Split System (Hi-Wall,
Piso/Teto e Cassete) e ACJ (Ar-Condicionado de Janela) de diversas capacidades, com elaboração de Plano de
Manutenção, Operação e Controle (PMOC), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Todos os ambientes climatizados deverão se manter dentro dos padrões ideais de saúde,
considerando o bem-estar e o conforto de seus ocupantes. Visam, ainda, resgatar as condições
originais dos aparelhos de ar-condicionado, de forma a deixá-los em perfeito estado de
conservação, proporcionando um ininterrupto e perfeito funcionamento dos mesmos, por meio dos
procedimentos técnicos usuais de detecção de defeitos, produzidos por desgaste natural ou
mesmo por eventuais falhas de seus componentes. 

Tanto na manutenção preventiva quanto na corretiva ou na limpeza dos equipamentos, ficarão a
cargo da contratada, os gastos com materiais   a serem utilizados na execução dos serviços e

peças consideradasreparos necessários, incluindo o  material de limpeza em geral e os gastos com 
de baixo custo como:

Fusíveis, parafusos, correias, imãs, terminais elétricos, graxas, solventes, produtos químicos de limpeza, materiais
contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, tinta, lixa, underseal, fita isolante, álcool, filtro secador, espuma
de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, sacos plásticos para acondicionamento de detritos, materiais para
solda, zarcão, gás R-22, R-32 ou R-410-A, capacitores, filtros, trapo, substituição ou complementação óleos
lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, acetileno, óleo mineral, materiais e produtos de limpeza em geral.

Demais peças de reposição de vulto maior como condensadores, motor ventilador e placas,  serão adquiridas pela
contratante quando necessário.

As peças, produtos e materiais empregadas nesses serviços deverão ter suas especificações originais
de acordo com a natureza de cada equipamento e objeto de reparo, seguindo as normativas técnicas
que preveem a execução da atividade deste objeto.

Quanto a despesa com mão de obra despendida na execução de todos os serviços, deverá ser
suportada pelo CONTRATANTE, devendo estar prevista no valor contratado.

Sugere-se como requisitos da contratação:

A empresa contratada deverá apresentar toda documentação pertinente à contratação, descrita nos
documentos que integram este procedimento, além de comprovar possuir experiência e capacidade
técnica para execução dos serviços com qualidade, eficiência e agilidade.

Quanto à capacitação técnico-operacional a Empresa deverá apresentar para fins de
habilitação: 

Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos
Técnicos Industriais (CRT), em plena validade;
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Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, através de atestados
de capacidade técnica em quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com
o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes
informações:

Descrição das características técnicas dos serviços e ateste da execução parcial ou total do objeto
do contrato, inclusive quanto à elaboração do PMOC; 

Assinatura do representante legal do contratante;

Identificação do representante e da contratada/contratante, com CNPJ/CPF e/ou RG; Data de
emissão;

Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante;

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados.

O processo foi dividido em 01 (dois) Lotes sendo:

 Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado modelos Split,Lote 01 -
Piso-teto e de Janela, compreendendo todas as Secretarias desta Prefeitura. Total de até 340
(trezentos e quarenta )equipamentos. 

 - Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condiconado modelos Split,Lote 02
Piso-teto e de Janela, compreendendo o Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
e Centro de Especialidades Médicas. Total de até 130 (cento e trinta) equipamentos. 

5. Levantamento de Mercado

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por
outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a
existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às
necessidades do contratante, e as identificadas foram incorporadas nesta contratação.

Foi escolhida a contratação do tipo preço global por Lote a qual compreende todos os serviços. Foi
observado que para a contratação dos serviços, tanto as empresas quanto os tomadores de
serviços, e em especial as entidades públicas, realizam a contratação de forma similar à que se
pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais e normativas.

Realizaram-se consultas em sites de diversos potenciais fornecedores para que fosse possível
descrever os materiais/serviços de forma adequada, com especificações compatíveis com o
mercado, privilegiando a ampliação da competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública.

 Além disso, buscaram-se contratações similares no Painel de Preços da Administração Pública para
padronizar as especificações e obter uma estimativa do valor da contratação. Considerando que cada
órgão contém sua particularidade como:
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Quantidade e modelos de equipamentos;

Quantidade de locais onde estão alocados os equipamentos; (a empresa contratada há de considerar
a despesa de deslocamento de um local pra outro);

Necessidade de pronto atendimento em locais  que demandam urgência. 

Nesse sentido fica inviável utilizar o preço baseado somente   em contratos semelhantes de outros
órgãos públicos. No entanto, utilizamos como parâmetro o valor unitário de serviço de manutenção
preventiva retirado de contrato firmado recentemente com órgão em localidade próxima da nossa
região. 

Utilizamos também orçamentos de fornecedores que oferecem esse serviço no mercado.

 

 

 

6. Descrição da solução como um todo

A  execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar
condicionado, tem como objetivo primordial a manutenção da qualidade do ar no interior dos
ambientes climatizados, por meio do controle da temperatura e de sua pureza, conservação do
sistema e apoio a manutenção das atividades administrativas, desenvolvidas nas áreas
climatizadas.

As intervenções terão caráter preventivo e corretivo, sendo executadas pela empresa
CONTRATADA por meio de serviços caracterizados como verificações, inspeções, medições,
limpezas, lubrificações, testes, regulagens, reapertos, fixações, recolocações, substituições e
conserto dos equipamentos, recuperação dos suportes das tubulações hidráulicas, desobstrução
dos drenos, correção de vazamento de gás e recarregar quando necessário.

Os serviços consistem na manutenção preventiva, corretiva e limpeza, constatados a partir das
visitas técnicas realizadas pelos profissionais designados pela empresa contratada. 

Obrigações da empresa que for contratada:

A empresa contratada deverá primeiramente elaborar o Plano de Manutenção, Operação e
Controle (PMOC) contendo todos os dados de identificação da Empresa, e técnicos responsáveis.
O Plano deverá conter o mapeamento dos ambientes climatizados, com identificação dos
equipamentos e numero de ocupantes de cada ambiente. Deverá conter o cronograma de
manutenções a serem realizadas e sua periodicidade. O prazo para a elaboração do PMOC e início
dos serviços será de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato. 

O profissional deve estar legalmente habilitado e registrado no seu órgão de classe (CREA ou
CRT) para assumir a responsabilidade técnica pelo PMOC. 

Com o PMOC elaborado, as manutenções deverão seguir o cronograma proposto, sempre com a
descrição detalhada das manutenções e registro das atividades realizadas. 

 Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e limpeza, deverão ser realizados por técnicos
especializados, com o emprego de técnica aperfeiçoada, ferramentas adequadas para o tipo de
equipamento, acompanhado por responsável técnico.
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As manutenções preventivas devem seguir pelo menos as rotinas abaixo:

Rotina Mensal

Limpeza dos filtros de ar: Essencial para remover poeira e garantir a qualidade do ar. 
Verificação do dreno  Certifique-se de que a bandeja de condensação e o dreno não estão :
obstruídos. 
Verificação da tensão e temperatura  Monitore a tensão elétrica e a temperatura do ar para :
identificar anomalias precocemente. 
Inspeção de saídas de ar  Faça uma limpeza superficial dos painéis e saídas de ar. :

Rotina Trimestral

Lavagem completa dos filtros  Uma limpeza mais profunda, seguindo as orientações do :
fabricante, se necessário. 
Inspeção da serpentina  Verifique a serpentina do evaporador e condensador para identificar :
sujeira ou obstruções que afetam a troca de calor. 
Verificação do sistema de drenagem  Limpe o sistema de drenagem para evitar acúmulo de :
biofilme (lodo). 

Rotina Semestral

          Limpeza profunda da serpentina  Remova biofilme e sujeira com produtos adequados. :

Verificação dos componentes elétricos  Inspecione contatos elétricos, cabos e capacitores para :
garantir seu bom estado. 
Inspeção mecânica  Verifique buchas, rolamentos, hélice, motor e calços. :
Análise do circuito refrigerante  Verifique a fixação e a condição das tubulações e se há :
necessidade de reposição do fluido refrigerante. 

 

Manutenções corretivas

Para o Lote 01:

As manutenções corretivas serão realizadas quando necessário e deverão ser iniciadas em até 24
(vinte e quatro) horas após o chamado dos responsáveis. Quando o conserto depender de peça a ser
adquirida pela contratada, o prazo será o mesmo, contado após a aquisição da peça. 

As seguintes peças e materiais estão incluídos na manutenção corretiva   a cargo e ônus da 
contratada:

Fusíveis, parafusos, correias, imãs, terminais elétricos, graxas, solventes, produtos químicos de
limpeza, materiais contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, tinta, lixa, underseal, fita isolante,
álcool, filtro secador, espuma de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, sacos plásticos para
acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcão, gás R-22, R-32 ou R-410-A,capacitores,
filtros, trapo, substituição ou complementação óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, acetileno, óleo
mineral, materiais e produtos de limpeza em geral.

Demais peças de reposição de maior vulto como condensadoras, motor ventilador e placas serão
adquiridas pela contratante quando necessário.
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Para o Lote 02

As manutenções corretivas serão realizadas quando necessário e deverão ser iniciadas em até 24
(vinte e quatro)   horas após o chamado dos responsáveis, salvo em locais que demandam urgência
como  (Centro Cirúrgico (CC) Principal, Centro Cirúrgico (CC) Ambulatorial, Centro Obstétrico (CO),
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Diálise, Laboratório de Análises Clínicas, Berçário,
Central de Material e Esterilização (CME), Farmácia e Almoxarifado, Hemoterapia, Sala de emergência no
PAI/PS e UPA, Tomografia, Ressonância Magnética Nuclear e Necrotério) ou de uso contínuo que
deverão ter prioridade máxima, com início em até 60 (sessenta) minutos após a abertura do chamado, a
qualquer hora do dia ou noite, inclusive aos finais de semana e feriados.

 

As seguintes peças e materiais estão incluídos na manutenção corretiva   a cargo e ônus da 
contratada:

Fusíveis, parafusos, correias, imãs, terminais elétricos, graxas, solventes, produtos químicos de
limpeza, materiais contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, tinta, lixa, underseal, fita isolante,
álcool, filtro secador, espuma de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, sacos plásticos para
acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcão, gás R-22, R-32 ou R-410-A,capacitores,
filtros, trapo, substituição ou complementação óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, acetileno, óleo
mineral, materiais e produtos de limpeza em geral.

Demais peças de reposição de maior vulto como condensadoras, motor ventilador e placas serão
adquiridas pela contratante quando necessário.

Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá utilizar somente produtos
biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde,
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade a ser contratada deverá ser estimada em pelo menos uma manutenção
mensal para cada equipamento, considerando até 340 (trezentos e quarenta)
equipamentos para o Lote 01 e 130 (cento e trinta) equipamentos para o Lote 02,  que
constam em relação no Termo de Referência deste processo. Os equipamentos e os
respectivos locais de instalação foram retirados do sistema de Patrimônio desta
Prefeitura e confirmados com cada Secretaria. Considerando o contrato para 12
(doze)  meses, a quantidade é de no mínimo  4080 (quatro mil e oitenta) manutenções
preventivas a serem realizadas para o Lote 01 e 1560 (um mil quinhentos e sessenta)
manutenções preventivas para o Lote 02.

Para as manutenções corretivas, é impossível prever quantidades, portanto o valor já
deverá considerar   todas as manutenções corretivas quando necessárias, sem custo
adicional à contratante. 

As manutenções preventivas quando devidamente realizadas, diminuem
consideravelmente a necessidade de manutenções corretivas, aumentando a vida útil do
equipamento sendo viável economicamente, pois os equipamentos além de ter um custo
alto para aquisição, geralmente também demandam um alto custo para serviços de
instalação. 

O custo total deve englobar todas as manutenções preventivas com rotinas mensal, 
trimestral e semestral, as manutenções corretivas quando necessário e a elaboração 
e cumprimento do PMOC .
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.231.605,50

Foi escolhida a contratação do tipo menor preço global por Lote, a qual compreende todos os 
serviços, insumos, peças, equipamentos, ferramentas e EPIs.

 Após a realização do levantamento de preços no mercado local, como também no portal de 
contratações do Governo Federal, considerando a quantidade de equipamentos descritos que

necessitam de manutenção, assim pode-se consolidar os valores totais da contratação, conforme 
resumo abaixo:

 

LOTE DESCRIÇÃO

QTDADE
/UNIDADE 

DE 
MEDIDA

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

(12 MESES)

01

Prestação de serviços contínuos, sem
dedicação exclusiva de mão de obra,
para manutenção preventiva e corretiva
de aparelhos de ar-condicionado do tipo
Split System (Hi-Wall, Piso/Teto e
Cassete) e ACJ (Ar-Condicionado de
Janela) de diversas capacidades, com
elaboração de Plano de Manutenção,
Operação e Controle (PMOC), conforme
condições e exigências estabelecidas
neste instrumento, por 12 (doze) meses. 

 

340 
UNIDADES

R$ 2.110,71 R$ 717.641,40

02

Prestação de serviços contínuos, sem
dedicação exclusiva de mão de obra,
para manutenção preventiva e corretiva
de aparelhos de ar-condicionado do tipo
Split System (Hi-Wall, Piso/Teto e
Cassete) e ACJ (Ar-Condicionado de
Janela) de diversas capacidades, com
elaboração de Plano de Manutenção,
Operação e Controle (PMOC), conforme
condições e exigências estabelecidas
neste instrumento, por 12 (doze) meses.

 

130 
UNIDADES

R$ 3.953,57 R$ 513.964,10

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento em dois lotes foi a solução encontrada já que os locais dos lotes 1 e 2 apresentam
necessidades diferentes quanto à urgência dos serviços a serem executados. O lote 2 é
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.  

a.  

b.  

2.  

exclusivamente de serviços voltados à area da Saúde, compreendendo o Hospital Municipal, Unidade
de Pronto Atendimento e Centro de Especialidades Médicas. Nesses locais, entende-se a necessidade
de atendimentos aos chamados para manutenção corretiva em até 60 (sessenta) minutos, inclusive em
peródo noturno e finais de semana,   por se tratar de locais com extrema urgência, onde a falta de
refrigeração adequada pode implicar em riscos à Saúde Pública. 

Nesse caso a  divisão em dois lotes, se torna viável e  aumenta a competividade, não sobrecarregando
uma só empresa pela grande quantidade de equipamentos que constam do processo. 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existe contratos firmados dessa natureza no momento para essa natureza de objeto. 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Na presente data a Prefeitura do Município de Jaguariúna não possui Plano de Contratações Anual, 
documento este que está em fase de elaboração para o próximo exercício. Sendo assim a despesa se 
encontra prevista no planejamento financeiro da administração municipal de acordo com a Lei 
Ordinária nº. 2993/2024 (Lei Orçamentária Anual de 2025).

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e limpeza dos aparelhos de ar condicionado,
permitirão um uso mais apropriado da capacidade individual de resfriamento, não sobrecarregando
alguns aparelhos em prejuízo dos demais, economizando energia elétrica e contribuindo para a
sensação de bem-estar térmico dos servidores e população atendida pelas unidades, fazendo-se
cumprir a exigência legal estabelecida pela Lei nº 13.589 de 04 de janeiro de 2018.

O funcionamento correto dos equipamentos de refrigeração também são essenciais para manter a
temperatura ideal dos ambientes onde se encontram equipamentos de tecnologia e informática como
servidores, essenciais para o desempenho dos serviços prestados. 

Dessa forma a  solução para a manutenção de condicionadores de ar deverá permitir o alcance dos 
seguintes resultados:

Melhora da Qualidade do Ar e Saúde: A manutenção garante o perfeito estado de funcionamento
e a higienização dos equipamentos de climatização, assegurando a qualidade do ar, o que é
crucial em um ambiente hospitalar para a saúde e bem-estar de pacientes e profissionais;
Continuidade dos Serviços Públicos:  Manter os sistemas de ar condicionado funcionando
corretamente é essencial para a continuidade das atividades dos serviços  sem falhas que
possam comprometer o atendimento e o funcionamento dos equipamentos médicos;
Prevenção de Falhas e Redução de Custos: A manutenção preventiva evita a ocorrência de
defeitos, o que é mais econômico a longo prazo do que reparos emergenciais, além de prolongar
a vida útil dos equipamentos. 

Em consequência do exposto, é obtido o alinhamento com a Lei Federal nº. 14133/2021
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Princípio da Economia: O objetivo é alcançar o melhor aproveitamento dos recursos financeiros,
buscando a economicidade nos serviços e o fornecimento de peças sob demanda para otimizar
custos;

Princípio da Eficiência: A manutenção eficiente contribui para a economicidade e eficiência nos
processos de contratação e execução dos serviços, alinhando-se ao princípio da eficiência
estabelecido na lei;
Qualidade e Segurança: A contratação de manutenção de alta qualidade garante a segurança do
sistema de climatização e a manutenção dos padrões de excelência no atendimento
especialmente na saúde, um objetivo central para a administração pública.

 

13. Providências a serem Adotadas

Quanto à infraestrutura logística, essa Prefeitura  deverá prover os devidos acessos à 
Contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os serviços com definição 
do horário de execução dos mesmos, local de armazenamento de insumos, forma de acesso de 
colaboradores etc.
Quanto a infraestrutura de espaço físico a unidade onde haverá interferência possui estruturas 
para higiene e alimentação como também instalações elétricas e hidráulicas para a de vida 
execução dos serviços como também salas para realização de documentação técnica por parte 
da gestão contratual da Contratada cabendo a mesma acordar aos respectivos gestores das 
unidades os locais e restrições de seus usos.
Não se verificou necessidade de adequação de mobiliários e efeitos ambientais de considerável 
relevância na contratação pretendida fora o exposto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá utilizar somente produtos 
biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, a fim de minimizar imapctos ambientais. 

Impactos ambientais diretos e indiretos

 Aparelhos sujos e sem manutenção gastam mais energia para atingir a temperatura Consumo de energia:
desejada, pois filtros obstruídos e outros problemas forçam o sistema a trabalhar mais.

 Vazamentos de fluidos refrigerantes, que muitas vezes não são recolhidos corretamente, Emissões de gases:
contribuem para o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio.

 O descarte inadequado de componentes, como óleos e fluidos contaminados durante Produção de resíduos:
a manutenção, pode poluir o solo e a água.

Como a manutenção preventiva minimiza esses impactos

 A manutenção adequada garante que os gases refrigerantes sejam recuperados e Reciclagem de gases:
reciclados, em vez de liberados na atmosfera.

 A manutenção é uma oportunidade para substituir fluidos refrigerantes antigos por Substituição de gases:
opções mais ecológicas, com menor potencial de aquecimento global.

 A manutenção preventiva e o descarte responsável dos resíduos gerados Descarte correto de resíduos:
durante o processo evitam a contaminação ambiental.
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 Manter o equipamento em bom estado prolonga sua vida útil, Diminuição da necessidade de substituição:
diminuindo a necessidade de fabricar novos aparelhos e a consequente produção de resíduos de plástico. 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente instrumento evidencia que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de
empresa para prestação de serviços de manutenção emergencial, corretiva e preventiva de
condicionadores de ar nos próprios públicos da Prefeitura do Município de
Jaguariúna  mostra-se tecnicamente possível e fundamentalmente necessária para o
funcionamento seguro das unidades de saúde descritas anteriormente.
Diante do exposto, declara-se ser VIÁVEL a contratação pretendida.

 

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

MARISA APARECIDA RISSATTI
Diretor DSQ

 Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 14:46:15.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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